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SPRAVA

ZELEZNIC

Nase zn. 9062/2023-S7-SSV-U3

Listd/priloh  10/7 Prostrednictvim EZAK

Vyfizuje Renata Majerova

Mobil +420 724 932 325

E-mail Majerova@spravazeleznic.cz __I
Datum 4. srpna 2023

Véc: Soubor staveb:

A: Doplnéni zavor na PZS v km 4,355 (P6654) trati Sumperk Zabieh na Moravé
B: Doplnéni zavor na PZS v km 4,569 (P6655) trati Sumperk - Zabieh na Moravé
Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 2

Dotaz ¢. 1:
SO 01-30-01 ,Pfelozka plynu Gasnet - STL v km 4,346 - ¢.s. GasNet 4000234453 resp.
SZ E617-5-4667/2020:

a) Chapeme sprévné Ze tento stavebni objekt uchaze¢ neocenuje?

b) Chépeme spravné, Ze si kompletn& pielozku (tj. cely SO 01-30-01 na ,kli¢") zajistuje
zadavatel/investor stavby sam?

c) Prihlédneme-li k aktudlnimu datu, terminu odevzdani, planovanym vylukam (ZTP),
predpoklddané dobé vystavby, je si zadavatel védom, ze (i viz dokument ,H.4.2.10._GasNet-
vyj. k SR-P6655.pdf") realizace stavby prelozky ma probihat mimo topnou sezénu?

d) Je si zadavatel védom, ze stanoviska/vyjadreni pozbyla platnosti?

Odpovéd”:
Ad a) Ne, stavebni objekt musi uchaze¢ ocenit.

Ad b) Ne, realizaci tohoto stavebniho objektu zajisti zhotovitel stavby podle ustanoveni
pfiloZzenych dopadt (Smlouva o zajidténi prelozky plynarenského zafizeni a Ghradé
nékladl s nf souvisejicich €. smlouvy GasNet, s.r.0.: 4000234453, ¢. smlouvy Spravy
zeleznic, s. 0.: E617-5-4667/2020 ze dne 20. 1. 2021)

Ad c) Termin realizace pFelozky plynarenského zafizeni bude zndm az po uzavieni smlouvy o
realizaci prelozky vybraneho zhotovitele stavby s odborn)'/m zhotovitelem prelozky
plynarenského zafizeni. Zadavatel si je védom nejistoty pfi stanoveni terminu prelozky
plynérenského zafizeni, a proto i s ohledem na dal$i skute¢nosti prodluzuje IhGtu pro
realizaci stavby (viz zmé&na Smlouvy o dilo v pfiloze).

Ad d) Zadavatel si je védom pozbyti platnosti stanovisek a vyjadfeni. Zadavatel podle zvyklosti
olekava, Ze jejich obnoveni/aktualizaci platnosti zajisti vybrany zhotovitel stavby.

Dotaz ¢. 2:
Dokladové &asti v zadavaci dokumentaci (dale ZD) pozbyla platnosti. Zddéme zadavatele o
aktualizaci.

Odpovéd”:

Zadavatel si je védom pozbyti platnosti stanovisek a vyjadieni v dokladové Casti projektové
dokumentace stavby. Zadavatel podle zvyklosti o¢ekava, ze jejich obnoveni/aktualizaci
platnosti zajisti vybrany zhotovitel stavby.

Sprava Zeleznic, statni organizace Sidlo: DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsdna v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym 1€0: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 779 00 Olomouc
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Dotaz ¢. 3:
vV ZD postradame platné ,Spolecné povoleni® vydané Draznim G¥adem (i viz jednotliva ZTP).
Z4dame zadavatele o dopinéni.

Odpoveéd”:

V priloze doplfiujeme do zadavaci dokumentace spole¢né povoleni stavby ,Doplnéni zavor na
PZS v km 4,355 /P6654) trati Sumperk Z&bFeh ba Morava" sp. zn. MO-SD00326/21/Sj, ¢
DUCR- 49974/21/5] ze dne 2. 9. 2021 s nabytim pravni moci dne 25. 9. 2021, Zadavatel dne 2
8. 2023 pozadal Drazni UFad o prodlouZeni platnosti spole¢ného povoleni.

V pfiloze dopliiujeme do zaddvaci dokumentace spoletné povoleni stavby ,Doplnéni zavor na
PZS v km 4,569 (P6655) trati Sumperk - Z&bfeh ba Moravé" sp. zn. MO-SD00324/21/Sj, €
DUCR- 50060/21/5] ze dne 3. 9. 2021 s nabytim pravni moci dne 25. 9. 2021. Zadavatel dne 2.
8. 2023 pozadal DraZni GFad o prodlouZzeni platnosti spole¢ného povolent.

Dotaz €. 4:
V ZD postradame ,Schvalovaci protokol™ i dle jednotliva ZTP. Z4adadme zadavatele o dopInéni.

Odpovéd”:

Schvalovaci protokoly obou staveb na Zelezni¢nich pfejezdech P6654 a P6655 v Postielmové,
Je_]IChZ posuzovaci ¢ast vydava Stavebni sprava vychod a schvalovaci Cast vydava 06 Odbor
pHpravy staveb Generdlniho Feditelstvi, jsou interni dokumenty Spravy Zeleznic, statni
organizace a nebudou dopiné&ny do zadavaci dokumentace. Schvalovaci protokol neni potfebny
pro podam nabidky, tedy dolozeni kvalifikagnich predpokladil, ocenéni soupisu praci a
stanovenf nabidkové ceny.

Dotaz ¢. 5:

PS 01-01-31 ,,Uprava zabezpedeni P6654 v km 4,355

V soupisu praci postradédme polozku pro ukonéeni kabelll CYKY (do 16mm?2) s mnozstvim 8ks
(kabely CYKY 4x6 a CYKY 4x10). Z4dédme zadavatele o provéfeni.

Odpoveéd:
Do soupisu praci s dodavek byla doplnéna nasledujici polozka.

13 | 742L12 OTSKP - | UKONCENI DVOU AZ PETIZ{LOVEHO KABELU V Kus 8
2022 ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16
MM2
Dotaz &. 6:

PS 01-01-31 ,,Uprava zabezpedeni P6654 v km 4,355": V soupisu praci se nachazi
polozka:

OTSKP - | PROVEDENT PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU,
2022 VYDANI PRUKAZU ZPUSOBILOSTI

13 747301

KUS

1,000

Tato polozka obvykle nebyva souddsti soupisu praci zab. zaf. (i s ohledem na pol. ¢. 36).
Z&dame zadavatele o provéfeni udelu vyuZiti této polozky.

Odpovéd”:
PoloZka ,,PROVEDENi PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDANI PRUKAZU ZPUSOBILOST!
byla ze soupisu praci a dodavek odstranéna.

Dotaz ¢. 7:

PS 01-01-31 ,,Uprava zabezpeé&eni P6654 v km 4,355

Dle vykresu ,,0212 -Situace preJezdu P6654-vychozi stav.pdf* se predpoklada demontaz 2ks
vystrazmku bez zavory (1 skfin), cemuz odpowda pol. €. 28 v soupisu praci. Déle se v soupisu
pl‘aCl vyskthJe polozka &. 31 JVYSTRAZNIK BEZ ZAVORY 2 SKRINE - DEMONTAZ" - 2ks,
pri¢emz tyto prvky se v uvedeném vykresu nevyskytuii. Zadame zadavatele o
vysvétleni/provéreni vyuziti pol. ¢. 31.
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Odpoved”:
Polozka VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 2 SKRINE - DEMONTAZ byla ze soupisu praci a dodavek
odstranéna.

Dotaz €. 8:

PS 01-01-31 ,,Uprava zabezpeéeni P6654 v km 4,355"

Technickd zpréva uvadi nasledujici: ,Dvefe RD budou nové opatfeny dvefnim kontaktem pro
budouci zapojeni do DDTS." Domnivédme se spravné, Ze zadavatel nepozaduje vybudovani
PZTS/EZS v RD?

Odpovéd"
Ano, zadavatel nepoZaduje vybudovani PZTS/EZS.

Dotaz ¢. 9: 5

SO 01-30-02 (Prelozka kabelu CEZ - kNN v km 4,574) u P6655 : V technické zpravé se uvadi:
Rozsah Uprav je dén vyjadienim provozovatele distribuéni soustavy CEZ Distribuce, a.s. (viz
dokladova &ast). Zminéné Upravy miZe provest dle energefického zakona pouze provozovatel
(viastnik energetického zafizeni) CEZ Distribuce, a.s. na ndklady vyvolavatele SZ,s.0.

I viz smlouva &.Z_S14_12 8120078942 (CEZ Distribuce a SZ ). Pozn.: v dokladové &asti
,H.4.2.4. CEZ DSO-souhlas v OP.pdf* a ,H.4.2.3._CEZ DSO-vyj.exist.pdf* a jiné dokumenty
pozbyvaji platnosti.

a) Chapeme spravné, Ze tento stavebni objekt uchaze¢ neoceriuje?

b) Chapeme spravné, Ze si kompletné pielozku (tj. cely SO 01-30-02 na ,kIi¢") zajistuje
zadavatel/investor stavby sam?

c) Chapeme spravné, ?e do dle ZTP planovanych vyluk (Planované nepfetrzité vyluky tratového
Useku ZabFeh na Moravé - Bludov na 5 dni od 27. 11. do 1. 12. 2023) si zadavatel/investor
zajisti realizaci SO 01-30-027?

d) Je si zadavatel védom o pozbyti platnosti vyjadieni?

Odpovéd.:
Ad a) Ano, uchazed tento stavebni objekt neoceriuje.

Ad b) Ano, zadavatel zajiStuje preloZku vedeni NN prostfednictvim provozovatele distribu¢niho
zatizeni uréeného k dodavce elektrické energie CEZ Distribuce, a. s.

Ad c) Termin realizace pfeloZky distribuéniho zafizeni uréeneho k dodavce elektrické energie
CEZ Distribuce, a. s. bude zndm aZ po uzavfeni smlouvy o realizaci prelozky a nasledné
po vybéru odborného zhotovitele pfelozky. Zadavatel si je védom nejistoty pFi stanoveni
terminu preloZky vedeni NN, a proto i s ohledem na dalsi skutecnosti prodluzuje Ihtitu
pro realizaci stavby (viz zména Smiouvy o dilo v pfiloze).

Ad d) Zadavatel si je védom pozbyti platnosti stanovisek a vyjadreni. Zadavatel podle zvyklosti
olekava, ¥e jejich obnoveni/aktualizaci platnosti zajisti vybrany zhotovitel stavby.

Dotaz ¢. 10:

PS 01-01-32 ,Uprava zabezpedeni P6655 v km 4,569™: V soupisu praci postraddme
poloZku pro ukonceni kabell CYKY (do 16mm?2) s mnoZstvim 8ks (kabely CYKY 4x6, CYKY
4x10, CYKY 4x16). Zddame zadavatele o provéfeni.

Odpovéd”
Do soupisu praci s dodavek byla dopinéna nasledujici polozka.
13 OTSKP - | UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELUV | KUS | 8
2022 ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16

742112 |

MM2
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Dotaz ¢. 11:
PS 01-01-32 ,Uprava zabezpeceni P6655 v km 4,569™

V soupisu praci se nachaz{ polozka:

13 | 747301

OTSKP -
2022

PRO\/EDENi PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU,
VYDANI PRUKAZU ZPUSOBILOSTI

KUS

1,000

Tato polozka obvykle nebyva souddasti soupisu praci zab. zaf. (i s ohledem na pol. €. 38).
Z&ddame zadavatele o provéfeni Ulelu vyuziti této polozky.

Odpoved”:

PoloZka ,PROVEDENI PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDANI PRUKAZU ZPUSOBILOSTH

byla ze soupisu praci a dodavek odstranéna.

Dotaz €. 12:
PS 01-01-32 ,Uprava zabezpeceni P6655 v km 4,569"

Dle vykresu ,0212-Situace pfejezdu P6655-vychozi stav.pdf* se predpokladda demontaz 2ks

vystrginikﬁ bez zavory (1 skfifi). V soupisu praci se u souvisejici pol. €. 30 vyskytuje mnozstvi
3ks. Zdddme zadavatele o provéfeni/vysvétleni.

Polozka byla v soupisu praci a dodévek opravena ze 3 na 2 kusy.

Odpovéd”:

75D228 OTSKP -
2022

Dotaz ¢. 13:

) VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 1 SKRIiNl - DEMONTAZ

PS 01-01-32 ,,Uprava zabezpedeni P6655 v km 4,569

V soupisu praci se vyskytuje polozka & 33 ,VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 2 SKRINE -

il

DEMONTAZ" - 1ks, pfiemZ tento prvek se nevyskytuje ve vykresu ,0212-Situace prejezdu
P6655-vychozi stav.pdf®. Zdddme zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd”:

Polozka ,VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 2 SKRINE - DEMONTAZ" byla ze soupisu praci a dodavek
odstranéna.

Dotaz ¢&. 14:
PS 01-01-32 ,Uprava zabezpeceni P6655 v km 4,569"
V soupisu praci se vyskytuje polozka:

| 20

|  75B6B1

| OTSKP - 2022

| USMERNOVAG 24 V/100 A - DODAVKA |

Kus |

1,000

Dle TZ, odst. 2.5 ,Napajeni* se pfedpoklada vybudovani dobije¢e 40A. Domnivame se spravng,
7e poloZkou se pfedpoklada dodéni patfiéného dobfjece dle TZ s dimenzi do 100A?

Odpoveéd”:
Popisy vykonové bilance jsou uvedeny ve vysvétleni k dotazu ¢&. 27 a 31.
Dobije¢ bude dle vypo&tu projektanta 60A a byl dopinén do popisu polozky.

21 75B6B1 OTSKP - USMERNOVAC 24 V/100 KUS 1
2022 A - DODAVKA
Popis dobije¢ s max. dobijecim
polozky proudem 60 A
Dotaz ¢. 15:

PS 01-01-32 ,,Uprava zabezpeéeni P6655 v km 4,569"
V soupisu praci se vyskytuji polozky:

22

75B6K1

OTSKP - 2022

BEZUDRZBOVA BATERIE 24 V/100 AH - DODAVKA

KUS

2,000

23

75B6T7

OTSKP - 2022

BATERIE - MONTAZ

KUS

2,000

Dle TZ, odst. 2.5 ,Napajeni* se pfedpoklada vybudovani 1ks baterie o kapacité 172 Ah.
Chépeme spravné, Ze se vyuZije (i dle uvedenych polozek) paralelni zapojeni 2ks baterii, kazda
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s kapacitou 100Ah (totozné Fedeni jako v PS 01-01-31)? Zadédme zadavatele o
provéreni/vysvétleni.

Odpovéd”:
Popisy vykonové bilance jsou uvedeny ve vysvétleni k dotazu &. 27 a 31,

PS 01-01-31: Baterie budou dle vypodtu projektanta 2x140Ah a v soupisu praci a dodavek byl
opraven popis polozky.

24 75B6L1 OTSKP - BEZUDRZBOVA | KUS 2
2022 BATERIE 24
V/160 AH -
DODAVKA

Popis 2xNiCd baterie
polozky 24V/140 Ah =
280 Ah

PS 01-01-32: Baterie budou dle vypoétu projektanta 2x97Ah a v soupisu praci a dodavek byl
opraven popis polozky.

23 75B6K1 OTSKP - BEZUDRZBOVA KUS 2
2022 BATERIE 24 V/100 AH -
DODAVKA
Popis 2xNiCd baterie 24V/97
polozky Ah = 194 Ah.

Dotaz ¢. 16:
PS 01-01-32 ,Uprava zabezpeéeni P6655 v km 4,569": V soupisu praci se vyskytuje
polozka:

PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO

37 | T5E197 | OTSKP -2022 | 7 pE7pEGOVACIHO ZARIZENT PRO JEDNU KOLEJ

KUS 2,000

Dle situaéniho schématu se pfedpoklada vybudovani jednokolejného PZZ. Zddame zadavatele o
provéfeni/vysvétieni mnoZstvi u uvedené polozky.

Odpoveéd”:
Polozka byla v soupisu praci a doddvek opravena na 1 KUS.

Dotaz ¢. 17:
PS 01-01-32 ,Upiava zabezpeceni P6655 v km 4,569"
V soupisu praci se vyskytuji polozky:

26 750667 | OTSKP - 2022 | NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL DO TUNELU - MONTAZ KUS 1,000

27 75C668 | OTSKP - 2022 | NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL DO TUNELU - DEMONTAZ | KUS 1,000

Pro tyto prvky jsme v ZD nenalezli odpovidajici uplatnéni. Zdddme zadavatele o
provéfeni/vysvétleni Géelu vyuZiti téchto polozek.

Odpovéd”:
Polozky byly ze soupisu praci a dodavek odstranény.

Dotaz ¢. 18: _

PS 01-01-32 ,Uprava zabezpeceni P6655 v km 4,569"

Dle TZ se predpoklada pFfemisténf trpasli¢iho navéstidla Se2. Pro tuto cmnost postradame

v soupisu praci odpovidajici polozky (demontaz, montéz, prezkouseni). Zadame zadavatele o
provéreni/vysvétlent.

Odpoveéd”:
Do soupisu praci a doddvek byly doplnény nasledujici polozky.
29 75C617 OTSKP - TRF’ASLICI NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - KUS 1
2022 MONTAZ
30 75C618 OTSKP - TRPASLIQiVNAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - KUS 1
2022 DEMONTAZ
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Dotaz ¢. 19:

PS 01-01-32 ,Uprava zabezpeéeni P6655 v km 4,569"

Dle TZ se predpoklada posunutl stavajlcmo izolovaného styku. S tim souvisi i posun venkovni
vystroje kolejovych obvodl (viz vykres €. 0402). Pro tuto Cinnost postraddme v soupisu praci
odpovidajici polozky (demontédz, montéz, prezkousent). Zadame zadavatele o
provéfeni/vysvétleni.

Odpovéd”:
Do soupisu praci a dodavek byly dopinény nasledujici polozky.
31 75C847 OTSKP - STYKOVY TRANSFORMATOR SYM ETRIZACNI A KUS 2
2023 UKOLEINOVACIE TLUMIVKA - MONTAZ
32 75C848 OTSKP - STYKOVY TRANSFORMATOR, SYMETRI;ACNi A KUS 2
2022 UKOLEJNOVACIH TLUMIVKA - DEMONTAZ
33 75C861 OTSKP - KOMPLETNI SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVYCH KUS 1
2022 TRANSFORMATORU - DODAVKA
34 75C867 OTSKP - KOMPLETNI SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVYCH KUS 1
2023 TRANSFORMATORU - MONTAZ
35 75C868 OTSKP - KOMPLETNI SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVYCH KUS 1
2022 TRANSFORMATORU - DEMONTAZ

Dotaz ¢. 20:

PS 01-01-32 ,,Uprava zabezpeéeni P6655 v km 4,569": Technicka zprava uvadi
nasledujici:

,DveFe RD budou nové opatieny dvefnim kontaktem pro budouci zapojeni do DDTS."
Domnivame se spravné, Ze zadavatel nepoZaduje vybudovani PZTS/EZS v RD?

Odpovéd.:
Ano, zadavatel nepozaduje vybudovani PZTS/EZS.

Dotaz ¢. 21:
PS 01-01-32 ,Uprava zabezpeéeni P6655 v km 4,569": Ve vykazu vymér se vyskytuje
nasledujici polozka:

8 Rid . SCHVALBNPOSUNU ZOL. STYKU LABORATOR! KU f

Schvéleni posunu IS je obvykle soudasti zadavaci dokumentace stavby. Domnivame se
spravné, e uchazed tuto poloZku neocefiuje a zajistuje si ji sdm zadavatel?

Odpovéd”:
Ano, uchazet tuto poloZku neocefiuje. Schvaleni posunu izolovanych styk{ v Diagnostické
laboratofi zabezpefovaci techniky zajisti zadavatel ve spolupraci s projektantem stavby.

Dotaz ¢. 22:

Vzhledem k nutnosti FAdného sezndmeni se ZD, ocenéni soupisu praci, oslovem/vyJadrem

subdodavatelll, potieby zodpovézeni dotazl, Fedeni spinitelnosti termmu/lhut/harmonogramu
zadame zadavatele o posun terminu odevzdani alespofi o 10 pracovnich dnd.

Odpovéd"

S ohledem na zmé&ny/doplnéni zadavaci dokumentace vcetné soupisti praci a dodavek, které
jsou obsahem tohoto ,Vysvétleni/ zména/ doplnem zaddavaci dokumentace ¢. 2%, zadavatel
prodiuzuje Ihditu pro podani nabidek o celou plvodni délku.

Dotaz ¢. 23:

V Zst. Postfelmov jsou celkem 3xPZS tj. P6654, P6655 a P6656. Kromé Uprav na PZS P6654 a
P6655 se ma v SZZ doplnit funkce KESA u obou PZS. Dotaz - pro¢ se rovnou nedoplfiuje i na
PZS P6656? Tj. na dvou staniénich bude KESA a na zbyvajicim ne, pfitom P6654 a P6656 maji
stejné kfiZeni se silnici II1. tFidy.
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Odpovéd”
Funkce KESA na p¥ejezdu P6656 v km 5,365 byla nové zahrnuta do PS 01-01-32 a zohlednéna
v poloZce soupisu praci a dodavek.

75 RO5 - UPRAVA SW ZAB. ZAR. V ZST BLUDOV A INSTALACE | KUS | 1
DIAG. ZARIZENI A VYBAVENI| O FUNKCI KESA
Popis VE. VYBAVENI O FUNKCI KESA NA PREJEZD V KM
polozky 5,365
Dotaz €. 24:

PS 01-01-31 Uprava zabezpedceni P6654 v km 4,355

V technické zpravé se uvadi: ,Vzhledem k tomu bude uvniti RD instalovan na zed RACK pro
CCTV 400x600 15U pro umisténi vystroje kamery, UPS 1000 VA (pro zélohovani NVR resp.
switche) a pro ukonceni kabelizace kamery®. Ve vykazu vymér switch neni uveden. Z&dame
zadavate! o sdéleni, zda bude poZadovéno pfipojeni kamery pouze do NVR. Pfipadné do vykazu
vymér doplnit polozku na switch.

Odpoveéd”:
Ptipojeni kamery bude pouze do NVR.

Dotaz &. 25:

PS 01-01-32 Uprava zabezpedeni P6655 v km 4,569

V technické zpravé se uvédi: ,Vzhledem k tomu bude uvnitf RD instalovan na zed RACK pro
CCTV 400x600 15U pro umisténi vystroje kamery, UPS 1000 VA (pro zalohovani NVR resp.
switche) a pro ukonceni kabelizace kamery®. Ve vykazu vymér switch neni uveden. Zadame
zadavatel o sdéleni, zda bude poZadovano ptipojeni kamery pouze do NVR. Pfipadné do vykazu
vymér doplnit poloZku na switch.

Odpoveéd”
Pfipojeni kamery bude pouze do NVR.

Dotaz ¢. 26:
V STZ prejezdu P6654, resp. P6655 se uvadi nasledujici:

- Uplnou uzavirku mistn{ komunikace véetn& chodct 1.mdje/Vyhnalovskd v trvdn{ 14 dnil, objizdnd trasa
je navrZena ulicemi Komenského (111/0443), Nov4, Zahradni. Béhem uzavirky bude demontovano
stévajici PZZ P6654 a umfstény a zapojeny nové venkovnf prvky. Na konci uzavirky (2 dny) dojde
k aktivaci a pfezkouSenf nového PZZ.

- Nésledné tplnou uzavirku mfstni komunikace véetné chodcli ulice Novd/Zahradn{ v trvani 14 dndi,
objizdni trasa je navr¥ena ulicemi Komenského (111/0443), 1.mdje/Vyhndlovskd. Béhem uzavirky bude
demontovéno stdvajici PZZ P6655 a umistény a zapojeny nové venkovnf prvky. Na konci uzavirky (2
dny) dojde k aktivaci a pfezkouSenf nového PZZ.

a) V zadavaci dokumentaci postrdddme dokumentaci fedeni DIO. Z4déme zadavatele o

provéreni.

b) Vzhledem k predpokladanym silni¢nim uzavirkdm postréddame v zadavaci dokumentaci

vyjadteni pislugnych orgént k obéma silni¢nim uzavirkam, pfipadné o informaci, kdy a jak

budou tato vyjddieni uchazedi poskytnuta.

c) Predpokladame spravne Ze néklady spojené s DIO, DIR JSOU soucasti SO 01-13-01

(,,Zelezmcm piejezd ev. ¢. P6654 ~ MK"), resp. SO 01-13-02 (., Zelezni¢ni prejezd ev. & P6655
MK*)?

d) Chéapeme spravné, ze naklady na pfipadnou ndhradni autobusovou dopravu jsou v rezii

zadavatele/investora?

Odpovéd":
Ad a) DIO je v soupisu praci a dodavek zahrnuto poloZzkami ¢. 19 v SO 01-13-01, resp.
polozkou ¢. 17 v SO 01-13-02.
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19 R0O271-1 UPRAVY DOPRAVNIHO ZNACENI kp! 1,000
(PRECHODNE DZ, PRONAJEM
MANIPULACE, DEMONTAZ, ...)

1: v&etné& vypracovani a projedndni
vykres{ dotasného dopravniho znadeni,
v&etné pfipadné dotasné svételné
signalizace, vypracovani a projednani
signélnich plant

2:1,0

Ad b) Projednéni a vyjadieni pFislugnych organd k ob&ma silniénim uzavéram zajistuje
zhotovitel stavby.

Ad c) Ano, naklady spojené s DIO, DIR jsou soucasti SO 01 13-01 (,,Zelezmcm prejezd ev. ¢.
P6654 - MK"), resp. SO 01-13-02 (,Zelezni¢ni prejezd ev. & P6655 — MK").

Ad d) Ano, naklady na pfipadnou nahradni autobusovou dopravu hradi zadavatel/investor.
stavby.

Déle byla do soupisu praci a doddvek PS 01-01-31 dopinéna polozka pfechodného dopravniho
znaéeni na dobu vypnuti PZZ.

70 R18 - PRECHODNE DOPRAVN{ souB 1
ZNACEN{

Technicka Prondjem dopravniho znadeni

specifikace po dobu vypnuti PZZ
Osazeni a odstranéni znaceni
pFed a po ukondeni praci

Déle byla do soupisu praci a dodavek PS 01-01-32 dopInéna polozka pfechodného dopravniho
znadeni na dobu vypnuti PZZ.

87 R18 - PRECHODNE DOPRAVNI sous 1
ZNACENI

Technicka Prondjem dopravniho znaceni

specifikace po dobu vypnuti PZZ

Osazeni a odstranéni znadeni
pted a po ukonéenf praci

Dotaz ¢. 27:

V ZST Postfelmov je transforméator SkVA pro napajeni obou PZS P6654 a P6655 na jednom
zhlavi. Stavbou se predpokladd navyseni odbéru, tj. nové 2x dobije¢ a 2x kamerovy systém na
PZS, dale je na obou domcich PZS klimatizace. Proveroval zadavatel posileni/navyseni dimenze
(transformatoru) napajeni obou predmetnych PZS v ZST Postielmov tj. posileni (alespofi na
6kVA?) vzhledem k uvedenému navySeni odbéru?

Odpovéd”:
V rdmci zpracovani PD byla provéfena vykonova bilance takto:

Pro PZS P6654 dobijeé 60 A, resp. odbér 40,90 Ax 28V x 1,2 = 1374 W + 750 W topeni +
100 W osvétleni + 300 W KS, tzn. celkem 2524 W,

Pro PZS P6655 dobijet 40 A, resp. odbér 36,44 Ax 28 V x 1,2 = 1224 W + 750 W topeni +
100 W osvétleni + 300 W KS, tzn. celkem 2374 W

Celkem 4898 W

Na zakladé vyhodnoceni dotazu &. 31 s investorem, dojde k dopinéni bifevnovych svitidel.
V této souvislosti byla aktualni vykonova bilance navysena:

Pro PZS P6654 dobije¢ 60 A, resp. odbér 52,5 Ax 28 V x 1,2 = 1764 W + 750 W topeni + 100
W svétlo + 300 W KS, tzn. celkem 2914 W.

Pro PZS P6655 dobijet 60 A, resp. odb&r 40,3 Ax 28 V x 1,2 = 1354 W + 750 W topeni + 100
W svétlo + 300 W KS, tzn. celkem 2504 W.

Celkem 5418 W

Do projektové dokumentace bude doplnéna vyména transformatoru 400/400 V véetné jisteni
v ZST Postielmov na 8 kVA.
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Dotaz ¢. 28:

U obou PZS se pfedpoklada vybudovat kamerovy systém. V zadavaci dokumentaci neni
uvedeno, jakym zplsobem bude kamerovy systém na obou PZS napéajen. Zddame/prosime
zadavatele o vysvétleni.

Odpoveéd”:
Kamerovy systém bude napdjen z rozvodnice reléového domku samostatnym jisticem.

Dotaz ¢. 29:

PS 01-01-31 Uprava zabezpeéeni P6654 v km 4,355:

a) Vzhledem k umist&ni kamery na vnéjsi obvodovou zed' reléového domku Zadame
zadavatele o dopinéni vykazu vymér o polozku:
75L482, PRISLUSENSTVI KS - PREPETOVA OCHRANA PRO KS, 1ks

b) Polozku "KAMEROVY SERVER - ZAZNAMOVE ZARIZEN{, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE)"
je nutné dopinit o HDD. Pro potieby zélohy dat zrcadlenim zadadme zadavatele o doplnéni
2 ks HDD ve vykazu vymer.
75L456, KAMEROVY SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7, 2 ks

Odpoveéd"

Do soupisu praci a dodavek byly doplnény polozky.

49 75L456 OTSKP - | KAMEROVY SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ | KUS |2
2022 24/7

50 75L482 OTSKP - | PRISLUSENSTVI KS - PREPETOVA OCHRANA PRO KUS 1
2022 KS

Dotaz é. 30:

PS 01-01-32 Uprava zabezpeéeni P6655 v km 4,569:

a) Vzhledem k umisténi kamery na vné&j$i obvodovou zed reléového domku zadame
zadavatele o doplinéni vykazu vymér o polozku:
751482, PRISLUSENSTVI KS - PREPETOVA OCHRANA PRO KS, 1ks

b) PoloZku "KAMEROVY SERVER - ZAZNAMOVE ZARIZENi, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE)"
je nutné dopinit o HDD. Pro potFeby zélohy dat zrcadlenim Zaddme zadavatele o dopinéni
2 ks HDD ve vykazu vymeér.
751456, KAMEROVY SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7, 2 ks

Odpovéd”:

Do soupisu praci a dodavek byly doplnény polozky.

58 75L456 OTSKP - | KAMEROVY SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ | KUS |2
2022 24/7

59 751482 OTSKP - | PRISLUSENSTVI KS - PREPETOVA OCHRANA PRO KUS 1
2022 KS

Dotaz €. 31:

PS 01-01-31 Uprava zabezpeceni P6654 v km 4,355,

PS 01-01-32 Uprava zabezpedeni P6655 v km 4,569:

V souvislosti s instalaci novych vystraznikd se zavorami se tdzeme, zda zadavatel pozaduje u
obou PZZ bfevna zévor s bfevnovymi svitilnami?

Odpovéd”
Ano, zadavatel poZaduje u obou svételnych pFejezdovych zabezpelovacich zafizeni bfevna
zavor s bfevnovymi svitilnami.
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Zadavatel dale z vlastniho podmétu provadi nasledujici zménu zadavaci dokumentace:

Zadavatel méni Ihty pro provadéni dila v bod& 3.7 SoD (zména SoD v pfiloze).

K tomuto prodlouzeni dochézi z téchto dlivodi:

- zajiténi realizace podmifujicich preloZek inzenyrskych siti (viz Vysvétleni k dotazu €. 1 a &. 9)
- vyuZiti planovanych vyluk v roce 2024 (viz zména ZTP v pfiloze)

Vzhledem ke skute&nosti, ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, prodluzuje zadavatel Ihdtu pro podani nabidek o celou jeji plvodni délku ze
dne 8. 8. 2023 na den 18. 8. 2023.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace, véetné priloh, zadavatel uverejni stejnym
zplsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profilu zadavatele:

https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povaZovano za dorucené
okamzikem uverejnéni.

P¥iloha: P6654_PS 01-01-31_SPaD_zmenal_20230804.xIsm
P6655_PS 01-01-32_SPaD_zmenal_20230804.xIsm
PZS_P6654_km 4,355_SP_NPM_20210925.pdf
PZS_P6655_km 4,569V_SP_NPM_20210925.pdf
SOD_P6654 a P6655 Sumperk-Zabteh VS.docx
ZTP_R_PZS P6654_zmena_1_20230803.docx
ZTP_R_PZS P6655_zmena_1_20230803.docx

V Olomouci dne 4. 8. 2023

(Il

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Spréva Zeleznic, statni organizace



