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2. Vstupní  data
2.1.  Názvy  prutů
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2.1.1.  Prvky
Jméno Průřez Materiál Délka Poč. uzel Konc. uzel Typ

[m]
B66 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N50 N51 nosník (80)
B67 CS3 - Obdélník (110; 15) S 235 0,200 N1 N55 nosník (80)
B68 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N53 N54 nosník (80)
B69 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N55 N52 nosník (80)
B70 CS4 - Obdélník (180; 15) S 235 0,200 N56 N57 nosník (80)
B71 CS3 - Obdélník (110; 15) S 235 0,120 N58 N59 sloup (100)
B72 CS5 - Plný kruh (25) S 235 1,284 N57 N59 nosník (80)
B73 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N50 N55 nosník (80)
B74 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N51 N52 nosník (80)
B75 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N55 N53 nosník (80)
B76 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N52 N54 nosník (80)
B77 CS3 - Obdélník (110; 15) S 235 0,200 N60 N64 nosník (80)
B78 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N62 N63 nosník (80)
B79 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N64 N61 nosník (80)
B80 CS4 - Obdélník (180; 15) S 235 0,200 N65 N66 nosník (80)
B81 CS3 - Obdélník (110; 15) S 235 0,120 N67 N68 sloup (100)
B82 CS5 - Plný kruh (25) S 235 1,284 N66 N68 nosník (80)
B83 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N64 N62 nosník (80)
B84 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N61 N63 nosník (80)
B85 CS3 - Obdélník (110; 15) S 235 0,200 N69 N73 nosník (80)
B86 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N71 N72 nosník (80)
B87 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N73 N70 nosník (80)
B88 CS4 - Obdélník (180; 15) S 235 0,200 N74 N75 nosník (80)
B89 CS3 - Obdélník (110; 15) S 235 0,120 N76 N77 sloup (100)
B90 CS5 - Plný kruh (25) S 235 1,284 N75 N77 nosník (80)
B91 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N73 N71 nosník (80)
B92 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N70 N72 nosník (80)
B93 CS3 - Obdélník (110; 15) S 235 0,200 N78 N82 nosník (80)
B94 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N80 N81 nosník (80)
B95 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,750 N82 N79 nosník (80)
B96 CS4 - Obdélník (180; 15) S 235 0,200 N83 N84 nosník (80)
B97 CS3 - Obdélník (110; 15) S 235 0,120 N85 N86 sloup (100)
B98 CS5 - Plný kruh (25) S 235 1,284 N84 N86 nosník (80)
B99 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N82 N80 nosník (80)
B100 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N79 N81 nosník (80)
B101 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N54 N61 nosník (80)
B102 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N53 N64 nosník (80)
B103 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N63 N70 nosník (80)
B104 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N62 N73 nosník (80)
B105 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N72 N79 nosník (80)
B106 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 1,055 N71 N82 nosník (80)
B107 CS1 - MSH50x50x5.0 S 235 2,043 N51 N55 nosník (80)
B108 CS1 - MSH50x50x5.0 S 235 2,043 N82 N81 nosník (80)

2.1.2.  Průřezy
CS1
Typ MSH50x50x5.0
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy
Typ tvaru Tenkostěnný
Materiál S 235
Výroba tvářený za studena
Barva
Posudek  rovinného c c
vzpěru  y-y, Posudek
rovinného  vzpěru  z-z
A [m2] 8,7300e-04
Ay [m2], Az [m2] 4,2814e-04 4,2814e-04
AL [m2/m],  AD [m2/m] 1,8700e-01 3,4275e-01
cY.UCS  [mm],  cZ.UCS  [mm] 25 25
 [deg] 0,00

Iy [m4], Iz [m4] 2,8900e-07 2,8900e-07
iy [mm],  iz [mm] 18 18
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,1600e-05 1,1600e-05
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,4500e-05 1,4500e-05
Mpl.y.+  [Nm],  Mpl.y.- [Nm] 3339,35 3339,35
Mpl.z.+  [Nm],  Mpl.z.-  [Nm] 3339,35 3339,35
dy [mm],  dz [mm] 0 0
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It [m4], Iw [m6] 4,7600e-07 1,3021e-10
βy [mm],  βz [mm] 0 0
Obrázek

CS2
Typ MSH80x60x5.0
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy
Typ tvaru Tenkostěnný
Materiál S 235
Výroba tvářený za studena
Barva
Posudek  rovinného c c
vzpěru  y-y, Posudek
rovinného  vzpěru  z-z
A [m2] 1,2700e-03
Ay [m2], Az [m2] 5,3841e-04 7,1788e-04
AL [m2/m],  AD [m2/m] 2,6700e-01 5,0275e-01
cY.UCS  [mm],  cZ.UCS  [mm] 30 40
 [deg] 0,00

Iy [m4], Iz [m4] 1,0800e-06 6,8400e-07
iy [mm],  iz [mm] 29 23
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,7100e-05 2,2800e-05
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 3,3600e-05 2,7400e-05
Mpl.y.+  [Nm],  Mpl.y.- [Nm] 7767,75 7767,75
Mpl.z.+  [Nm],  Mpl.z.-  [Nm] 6342,99 6342,99
dy [mm],  dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 1,3500e-06 6,7200e-10
βy [mm],  βz [mm] 0 0
Obrázek

CS3
Typ Obdélník
Detailní 110; 15
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál S 235
Výroba obecný
Barva
Posudek  rovinného d d
vzpěru  y-y, Posudek
rovinného  vzpěru  z-z
A [m2] 1,6500e-03
Ay [m2], Az [m2] 1,3785e-03 1,3751e-03
AL [m2/m],  AD [m2/m] 2,5000e-01 2,5000e-01
cY.UCS  [mm],  cZ.UCS  [mm] 8 55
 [deg] 0,00
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Iy [m4], Iz [m4] 1,6637e-06 3,0938e-08
iy [mm],  iz [mm] 32 4
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 3,0250e-05 4,1250e-06
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 4,5375e-05 6,1875e-06
Mpl.y.+  [Nm],  Mpl.y.- [Nm] 10663,13 10663,13
Mpl.z.+  [Nm],  Mpl.z.-  [Nm] 1454,06 1454,06
dy [mm],  dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 1,1314e-07 2,8779e-11
βy [mm],  βz [mm] 0 0
Obrázek

CS4
Typ Obdélník
Detailní 180; 15
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál S 235
Výroba obecný
Barva
Posudek  rovinného d d
vzpěru  y-y, Posudek
rovinného  vzpěru  z-z
A [m2] 2,7000e-03
Ay [m2], Az [m2] 2,2611e-03 2,2501e-03
AL [m2/m],  AD [m2/m] 3,9000e-01 3,9000e-01
cY.UCS  [mm],  cZ.UCS  [mm] 8 90
 [deg] 0,00

Iy [m4], Iz [m4] 7,2900e-06 5,0625e-08
iy [mm],  iz [mm] 52 4
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 8,1000e-05 6,7500e-06
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,2150e-04 1,0125e-05
Mpl.y.+  [Nm],  Mpl.y.- [Nm] 28552,50 28552,50
Mpl.z.+  [Nm],  Mpl.z.-  [Nm] 2379,37 2379,38
dy [mm],  dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 1,9195e-07 1,3251e-10
βy [mm],  βz [mm] 0 0
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Obrázek

CS5
Typ Plný kruh
Detailní 25
Kód tvaru 11 - Plný kruhový průřez
Typ tvaru Tlustostěnný
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Barva
Posudek  rovinného c c
vzpěru  y-y, Posudek
rovinného  vzpěru  z-z
A [m2] 4,9087e-04
Ay [m2], Az [m2] 4,2076e-04 4,2076e-04
AL [m2/m],  AD [m2/m] 7,8536e-02 7,8536e-02
cY.UCS  [mm],  cZ.UCS  [mm] 12 13
 [deg] 0,00

Iy [m4], Iz [m4] 1,9175e-08 1,9175e-08
iy [mm],  iz [mm] 6 6
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,5340e-06 1,5340e-06
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,6042e-06 2,6042e-06
Mpl.y.+  [Nm],  Mpl.y.- [Nm] 611,79 611,79
Mpl.z.+  [Nm],  Mpl.z.-  [Nm] 611,79 611,79
dy [mm],  dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 3,8328e-08 0,0000e+00
βy [mm],  βz [mm] 0 0
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Obrázek

Vysvětlivky symbolů
Kód tvaru h - Výška

b - Šířka
s - Tloušťka
r - Vnější  poloměr
r1 - Vnitřní  poloměr

A Plocha
Ay Smyková  plocha  ve směru  hlavní  osy

y
Az Smyková  plocha  ve směru  hlavní  osy z
AL Obvodový  povrch  na jednotku  délky
AD Vysýchající  povrch  na jednotku  délky
cY.UCS Souřadnice  těžiště  ve směry  osy Y

zadávacího  systému
cZ.UCS Souřadnice  těžiště  ve směry  osy Z

zadávacího  systému
IY.LCS Moment  setrvačnosti  kolem  osy YLSS
IZ.LCS Moment  setrvačnosti  kolem  osy ZLSS
IYZ.LCS Moment  setrvačnosti  Iyz v LSS

Úhel  pootočení  hlavní  osy
Iy Moment  setrvačnosti  kolem  hlavní  osy

y
Iz Moment  setrvačnosti  kolem  hlavní  osy

z
iy Poloměr  setrvačnosti  kolem  hlavní  osy

y

Vysvětlivky symbolů
iz Poloměr  setrvačnosti  kolem  hlavní  osy

z
Wel.y Pružný  modul  průřezu  k hlavní  ose y
Wel.z Pružný  modul  průřezu  k hlavní  ose z
Wpl.y Plastický  modul  průřezu  k hlavní  ose y
Wpl.z Plastický  modul  průřezu  k hlavní  ose z
Mpl.y.+ Plastický  moment  kolem  hlavní  osy y

pro kladný  moment  My
Mpl.y.- Plastický  moment  kolem  hlavní  osy y

pro záporný  moment  My
Mpl.z.+ Plastický  moment  kolem  hlavní  osy z

pro kladný  moment  Mz
Mpl.z.- Plastický  moment  kolem  hlavní  osy z

pro záporný  moment  Mz
dy Souřadnice  středu  smyku  ve směru

hlavní  osy y měřená  od těžiště
dz Souřadnice  středu  smyku  ve směru

hlavní  osy z měřená  od těžiště
It Moment  setrvačnosti  v prostém

kroucení
Iw Výsečový  moment  setrvačnosti
βy Mono-symetrická  konstanta  kolem

hlavní  osy y
βz Mono-symetrická  konstanta  kolem

hlavní  osy z

2.1.3.  Materiály
Ocel  EC3

Jméno Emod μ Dolní mez Horní mez Fy Fu Barva
[kg/m 3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]

Gmod

[MPa] [m/mK]
S 235 7850,00 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0

8,0769e+04 0,01e-003 40 80 215,0 360,0

3. Vstupy  do modelu
3.1.  Zatěžovací  stavy

Jméno Popis Typ působení Skupina Směr Působení Řídicí zat.
zatížení stav

Spec Typ zatížení
ZS1 Vlastní  tíha Stálé SZ1 -Z

Vlastní tíha
ZS2 Ostatní  stálé Stálé SZ1

Standard
ZS3 Sníh Proměnné SZ2 Žádný

Sníh Statické
ZS4 Sníh-návěje Proměnné SZ2 Krátkodobé Žádný

Standard Statické
ZS5 Vítr-tlak Proměnné SZ3 Žádný

Statický  vítr Statické
ZS6 Vítr-sání Proměnné SZ3 Žádný

Statický  vítr Statické
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3.2.  Skupiny  zatížení
Jméno Zatížení Vztah Typ

SZ1 Stálé
SZ2 Proměnné Společně Sníh
SZ3 Proměnné Výběrová Vítr

3.3.  Kombinace
Jméno Popis Typ Zatěžovací  stavy Souč.

[-]
MSU1 Vse prim  snih Obálka  - únosnost ZS1 - Vlastní  tíha 1,350

ZS2 - Ostatní  stálé 1,350
ZS3 - Sníh 1,500
ZS4 - Sníh-návěje 1,500
ZS5 - Vítr-tlak 0,900

MSU2 Vse prim  vitr Obálka  - únosnost ZS1 - Vlastní  tíha 1,350
ZS2 - Ostatní  stálé 1,350
ZS3 - Sníh 0,750
ZS4 - Sníh-návěje 0,750
ZS5 - Vítr-tlak 1,500

MSU3 Min.  stale  + sani Obálka  - únosnost ZS1 - Vlastní  tíha 0,900
ZS2 - Ostatní  stálé 0,900
ZS6 - Vítr-sání 1,500

MSP Vse tlak Obálka  - použitelnost ZS1 - Vlastní  tíha 1,000
ZS2 - Ostatní  stálé 1,000
ZS3 - Sníh 1,000
ZS4 - Sníh-návěje 1,000
ZS5 - Vítr-tlak 1,000

MSP2 Vse sani Obálka  - použitelnost ZS1 - Vlastní  tíha 1,000
ZS2 - Ostatní  stálé 1,000
ZS6 - Vítr-sání 1,000

3.4.  Zatížení
3.4.1.  ZS1 / Vlastní  tíha
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3.4.2.  ZS2 / Ostatní  stálé

3.4.3.  ZS3 / Sníh  standard
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3.4.4.  ZS4 / Sníh  návěje

3.4.5.  ZS5 / Vítr tlak
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3.4.6.  ZS6 / Vítr sání
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4. Výstupy  z modelu
4.1.  Vnitřní  síly  prutů
4.1.1.  Ohybové  momenty  - My,d

4.1.2.  Posouvající  síly - Vz,d
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4.1.3.  Normálové  síly - Ne,d

4.1.4.  Normálové  síly - Ne,d
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4.2.  Reakce
4.2.1.  Reakce;  R,xd

4.2.2.  Reakce;  Rz,d
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4.2.3.  Reakce;  My,d

5. Lineární  deformace
5.1.  3D přemístění;  U_total
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6. Návrh  prvků  konstrukce
6.1.  Posudek  ocelových  prvků  na MSÚ  EC-EN  1993;  Souhrnný  posudek

6.2.  EC-EN  1993  Posudek  oceli  MSP;  Posudek  Celkový
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6.3.  Posudek  ocelových  prvků  na MSÚ  EC-EN  1993
Lineární  výpočet
Třída:  Všechny  MSU
Souřadný  systém:  Hlavní
Extrém  1D: Lokální
Výběr:  Vše
Na vybraných  dílcích  se vyskytuje  2 varování.  2 z nich je zobrazeno.
Celkový  posudek

Jméno dx Stav Průřez Materiál UCCelkový UCPrůřez UC Stabilita CH/V/P
[m] [-] [-] [-]

B66 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,05 0,02 0,05
B66 0,875+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,06 0,06 0,05
B66 1,750 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,05 0,03 0,05
B67 0,000 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,26 0,26 0,17

15)
B67 0,200 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,17 0,15 0,17

15)
B68 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,09 0,05 0,09
B68 0,875+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,10 0,10 0,09
B68 1,750 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,09 0,06 0,09
B69 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,23 0,06 0,23
B69 1,170+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,28 0,28 0,00
B69 1,750 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,09 0,02 0,09
B70 0,000 MSU1/1 CS4 - Obdélník  (180; S 235 0,06 0,06 0,00

15)
B70 0,200 MSU3/2 CS4 - Obdélník  (180; S 235 0,04 0,01 0,04

15)
B71 0,000 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,19 0,19 0,00

15)
B71 0,120 MSU3/2 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,08 0,03 0,08

15)
B72 0,000 MSU3/2 CS5 - Plný kruh (25) S 235 0,40 0,06 0,40 W2,  W9
B72 1,284 MSU3/2 CS5 - Plný kruh (25) S 235 0,40 0,06 0,40 W2,  W9
B73 0,000 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,07 0,01 0,07
B73 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,00
B74 0,000 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,07 0,01 0,07
B74 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,00
B75 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,19
B75 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,06 0,19
B76 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,00
B76 1,055 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,07 0,03 0,07
B77 0,000 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,15 0,13 0,15

15)
B77 0,200 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,15 0,04 0,15

15)
B78 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,10 0,05 0,10
B78 0,875+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,11 0,11 0,10
B78 1,750 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,10 0,05 0,10
B79 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,17 0,05 0,17
B79 1,170+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,00
B79 1,750 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,08 0,02 0,08
B80 0,000 MSU1/1 CS4 - Obdélník  (180; S 235 0,05 0,05 0,00

15)
B80 0,200 MSU3/2 CS4 - Obdélník  (180; S 235 0,04 0,01 0,04

15)
B81 0,000 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,16 0,16 0,00

15)
B81 0,120 MSU3/2 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,07 0,03 0,07

15)
B82 0,000 MSU3/2 CS5 - Plný kruh (25) S 235 0,37 0,06 0,37 W2,  W9
B82 1,284 MSU3/2 CS5 - Plný kruh (25) S 235 0,37 0,06 0,37 W2,  W9
B83 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,08 0,19
B83 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,12 0,19
B84 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,08 0,08 0,00
B84 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,11 0,11 0,00
B85 0,000 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,15 0,13 0,15

15)
B85 0,200 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,15 0,04 0,15

15)
B86 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,09 0,05 0,09
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Jméno dx Stav Průřez Materiál UCCelkový UCPrůřez UC Stabilita CH/V/P
[m] [-] [-] [-]

B86 0,875+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,10 0,10 0,09
B86 1,750 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,09 0,06 0,09
B87 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,17 0,05 0,17
B87 1,170+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,00
B87 1,750 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,08 0,02 0,08
B88 0,000 MSU1/1 CS4 - Obdélník  (180; S 235 0,05 0,05 0,00

15)
B88 0,200 MSU3/2 CS4 - Obdélník  (180; S 235 0,04 0,01 0,04

15)
B89 0,000 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,16 0,16 0,00

15)
B89 0,120 MSU3/2 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,07 0,03 0,07

15)
B90 0,000 MSU3/2 CS5 - Plný kruh (25) S 235 0,37 0,06 0,37 W2,  W9
B90 1,284 MSU3/2 CS5 - Plný kruh (25) S 235 0,37 0,06 0,37 W2,  W9
B91 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,08 0,19
B91 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,06 0,19
B92 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,08 0,08 0,00
B92 1,055 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,07 0,03 0,07
B93 0,000 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,26 0,26 0,17

15)
B93 0,200 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,17 0,15 0,17

15)
B94 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,05 0,02 0,05
B94 0,875+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,06 0,06 0,05
B94 1,750 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,05 0,03 0,05
B95 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,24 0,06 0,24
B95 1,170+ MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,28 0,28 0,00
B95 1,750 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,09 0,02 0,09
B96 0,000 MSU1/1 CS4 - Obdélník  (180; S 235 0,06 0,06 0,00

15)
B96 0,200 MSU3/2 CS4 - Obdélník  (180; S 235 0,04 0,01 0,04

15)
B97 0,000 MSU1/1 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,19 0,19 0,00

15)
B97 0,120 MSU3/2 CS3 - Obdélník  (110; S 235 0,08 0,03 0,08

15)
B98 0,000 MSU3/2 CS5 - Plný kruh (25) S 235 0,40 0,06 0,40 W2,  W9
B98 1,284 MSU3/2 CS5 - Plný kruh (25) S 235 0,40 0,06 0,40 W2,  W9
B99 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,00
B99 1,055 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,07 0,01 0,07
B100 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,00
B100 1,055 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,07 0,01 0,07
B101 0,000 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,07 0,03 0,07
B101 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,08 0,08 0,00
B102 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,06 0,19
B102 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,08 0,19
B103 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,11 0,11 0,00
B103 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,08 0,08 0,00
B104 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,12 0,19
B104 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,08 0,19
B105 0,000 MSU3/2 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,07 0,03 0,07
B105 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,00
B106 0,000 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,19 0,06 0,19
B106 1,055 MSU1/1 CS2 - MSH80x60x5.0 S 235 0,21 0,21 0,19
B107 0,000 MSU1/1 CS1 - MSH50x50x5.0 S 235 0,02 0,02 0,01
B108 0,000 MSU1/1 CS1 - MSH50x50x5.0 S 235 0,02 0,02 0,01

Jméno Klíč kombinace
MSU1/1  1.35*ZS1  + 1.35*ZS2  + 1.50*ZS3  + 1.50*ZS4  + 0.90*ZS5
MSU3/2  0.90*ZS1  + 0.90*ZS2  + 1.50*ZS6

CH/V/P Přítomno na dílcích
W2  B72,  B82,  B90,  B98
W9  B72,  B82,  B90,  B98

6.4.  EC-EN  1993  Posudek  oceli  MSP
Lineární  výpočet
Kombinace:  MSP
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Souřadný  systém:  Hlavní
Extrém  1D: Lokální
Výběr:  Vše
Celkový  posudek

Jméno dx Stav uy,max uy,var Lim. uy,max Lim. uy,var Posudek Posudek Nadvýšení Posudek Celkový

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] uy,max uy,var dx uz [-]
uz,max uz,var Lim. uz,max Lim. uz,var [-] [-] [mm]
[mm] [mm] [mm] [mm] Posudek Posudek Nadvýšení

uz,max uz,var [mm]
[-] [-]

B66 0,000 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00
0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -

B66 0,875+ MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,07
-0,5 -0,3 8,8 4,9 0,05 0,07 -

B66 1,750 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00
0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -

B67 0,000 MSP/1 0,0 - 1,0 0,6 0,00 - - 0,00
0,0 - 2,0 1,1 0,00 - -

B67 0,200 MSP/2 0,0 0,0 1,0 0,6 0,00 0,00 - 0,03
-0,1 0,0 2,0 1,1 0,03 0,03 -

B68 0,000 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00
0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -

B68 0,875+ MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,12
-0,8 -0,6 8,8 4,9 0,09 0,12 -

B68 1,750 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00
0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -

B69 0,000 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,07
0,6 0,4 11,7 6,5 0,05 0,07 -

B69 0,936 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,00
0,0 0,0 11,7 6,5 0,00 0,00 -

B69 1,750 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,13
-0,7 -0,4 5,8 3,2 0,13 0,13 -

B70 0,000 MSP/1 0,0 - 2,0 1,1 0,00 - - 0,00
0,0 - 2,0 1,1 0,00 - -

B70 0,200 MSP/2 0,0 0,0 2,0 1,1 0,00 0,00 - 0,01
0,0 0,0 2,0 1,1 0,01 0,01 -

B71 0,000 MSP/1 0,0 - 0,6 0,3 0,00 - - 0,00
0,0 - 0,6 0,3 0,00 - -

B71 0,060- MSP/2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,00 0,00 - 0,01
0,0 0,0 0,6 0,3 0,01 0,01 -

B71 0,120 MSP/1 0,0 - 0,6 0,3 0,00 - - 0,00
0,0 - 0,6 0,3 0,00 - -

B72 0,000 MSP/2 0,0 0,0 6,4 3,6 0,00 0,00 - 0,06
0,6 0,5 12,8 7,1 0,05 0,06 -

B72 1,284 MSP/1 0,0 - 6,4 3,6 0,00 - - 0,00
0,0 - 12,8 7,1 0,00 - -

B73 0,000 MSP/1 0,0 - 5,3 2,9 0,00 - - 0,00
0,0 - 42,2 23,4 0,00 - -

B73 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
3,9 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B74 0,000 MSP/1 0,0 - 5,3 2,9 0,00 - - 0,00
0,0 - 42,2 23,4 0,00 - -

B74 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
4,1 2,6 42,2 23,4 0,10 0,11 -

B75 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
3,9 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B75 0,352 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,2 2,8 42,2 23,4 0,10 0,12 -

B75 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
4,0 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B76 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
4,1 2,6 42,2 23,4 0,10 0,11 -

B76 0,469 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,6 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B76 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,5 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B77 0,000 MSP/1 0,0 - 1,0 0,6 0,00 - - 0,00
0,0 - 2,0 1,1 0,00 - -

B77 0,200 MSP/2 0,0 0,0 1,0 0,6 0,00 0,00 - 0,03
-0,1 0,0 2,0 1,1 0,03 0,03 -

B78 0,000 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00
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Jméno dx Stav uy,max uy,var Lim. uy,max Lim. uy,var Posudek Posudek Nadvýšení Posudek Celkový

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] uy,max uy,var dx uz [-]
uz,max uz,var Lim. uz,max Lim. uz,var [-] [-] [mm]
[mm] [mm] [mm] [mm] Posudek Posudek Nadvýšení

uz,max uz,var [mm]
[-] [-]

0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -
B78 0,875+ MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,13

-0,8 -0,6 8,8 4,9 0,09 0,13 -
B78 1,750 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00

0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -
B79 0,000 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,06

0,6 0,4 11,7 6,5 0,05 0,06 -
B79 0,819 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,01

-0,1 -0,1 11,7 6,5 0,01 0,01 -
B79 1,750 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,06

-0,4 -0,2 5,8 3,2 0,06 0,06 -
B80 0,000 MSP/1 0,0 - 2,0 1,1 0,00 - - 0,00

0,0 - 2,0 1,1 0,00 - -
B80 0,200 MSP/2 0,0 0,0 2,0 1,1 0,00 0,00 - 0,01

0,0 0,0 2,0 1,1 0,01 0,01 -
B81 0,000 MSP/1 0,0 - 0,6 0,3 0,00 - - 0,00

0,0 - 0,6 0,3 0,00 - -
B81 0,060- MSP/2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,00 0,00 - 0,01

0,0 0,0 0,6 0,3 0,01 0,01 -
B81 0,120 MSP/1 0,0 - 0,6 0,3 0,00 - - 0,00

0,0 - 0,6 0,3 0,00 - -
B82 0,000 MSP/2 0,0 0,0 6,4 3,6 0,00 0,00 - 0,06

0,6 0,4 12,8 7,1 0,05 0,06 -
B82 1,284 MSP/1 0,0 - 6,4 3,6 0,00 - - 0,00

0,0 - 12,8 7,1 0,00 - -
B83 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11

3,9 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -
B83 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,09

3,1 2,0 42,2 23,4 0,07 0,09 -
B84 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12

4,5 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -
B84 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,10

3,8 2,3 42,2 23,4 0,09 0,10 -
B85 0,000 MSP/1 0,0 - 1,0 0,6 0,00 - - 0,00

0,0 - 2,0 1,1 0,00 - -
B85 0,200 MSP/2 0,0 0,0 1,0 0,6 0,00 0,00 - 0,03

-0,1 0,0 2,0 1,1 0,03 0,03 -
B86 0,000 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00

0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -
B86 0,875+ MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,12

-0,8 -0,6 8,8 4,9 0,09 0,12 -
B86 1,750 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00

0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -
B87 0,000 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,06

0,6 0,4 11,7 6,5 0,05 0,06 -
B87 0,819 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,01

-0,1 -0,1 11,7 6,5 0,01 0,01 -
B87 1,750 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,06

-0,4 -0,2 5,8 3,2 0,06 0,06 -
B88 0,000 MSP/1 0,0 - 2,0 1,1 0,00 - - 0,00

0,0 - 2,0 1,1 0,00 - -
B88 0,200 MSP/2 0,0 0,0 2,0 1,1 0,00 0,00 - 0,01

0,0 0,0 2,0 1,1 0,01 0,01 -
B89 0,000 MSP/1 0,0 - 0,6 0,3 0,00 - - 0,00

0,0 - 0,6 0,3 0,00 - -
B89 0,060- MSP/2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,00 0,00 - 0,01

0,0 0,0 0,6 0,3 0,01 0,01 -
B89 0,120 MSP/1 0,0 - 0,6 0,3 0,00 - - 0,00

0,0 - 0,6 0,3 0,00 - -
B90 0,000 MSP/2 0,0 0,0 6,4 3,6 0,00 0,00 - 0,06

0,6 0,4 12,8 7,1 0,05 0,06 -
B90 1,284 MSP/1 0,0 - 6,4 3,6 0,00 - - 0,00

0,0 - 12,8 7,1 0,00 - -
B91 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11

3,9 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -
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Jméno dx Stav uy,max uy,var Lim. uy,max Lim. uy,var Posudek Posudek Nadvýšení Posudek Celkový

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] uy,max uy,var dx uz [-]
uz,max uz,var Lim. uz,max Lim. uz,var [-] [-] [mm]
[mm] [mm] [mm] [mm] Posudek Posudek Nadvýšení

uz,max uz,var [mm]
[-] [-]

B91 0,352 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
4,0 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B91 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
4,0 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B92 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,5 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B92 0,234 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,6 2,9 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B92 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,5 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B93 0,000 MSP/1 0,0 - 1,0 0,6 0,00 - - 0,00
0,0 - 2,0 1,1 0,00 - -

B93 0,200 MSP/2 0,0 0,0 1,0 0,6 0,00 0,00 - 0,03
-0,1 0,0 2,0 1,1 0,03 0,03 -

B94 0,000 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00
0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -

B94 0,875+ MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,07
-0,5 -0,3 8,8 4,9 0,05 0,07 -

B94 1,750 MSP/1 0,0 - 8,8 4,9 0,00 - - 0,00
0,0 - 8,8 4,9 0,00 - -

B95 0,000 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,07
0,6 0,4 11,7 6,5 0,05 0,07 -

B95 0,936 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,00
0,0 0,0 11,7 6,5 0,00 0,00 -

B95 1,750 MSP/2 0,0 0,0 8,8 4,9 0,00 0,00 - 0,13
-0,7 -0,4 5,8 3,2 0,13 0,13 -

B96 0,000 MSP/1 0,0 - 2,0 1,1 0,00 - - 0,00
0,0 - 2,0 1,1 0,00 - -

B96 0,200 MSP/2 0,0 0,0 2,0 1,1 0,00 0,00 - 0,01
0,0 0,0 2,0 1,1 0,01 0,01 -

B97 0,000 MSP/1 0,0 - 0,6 0,3 0,00 - - 0,00
0,0 - 0,6 0,3 0,00 - -

B97 0,060- MSP/2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,00 0,00 - 0,01
0,0 0,0 0,6 0,3 0,01 0,01 -

B97 0,120 MSP/1 0,0 - 0,6 0,3 0,00 - - 0,00
0,0 - 0,6 0,3 0,00 - -

B98 0,000 MSP/2 0,0 0,0 6,4 3,6 0,00 0,00 - 0,06
0,6 0,5 12,8 7,1 0,05 0,06 -

B98 1,284 MSP/1 0,0 - 6,4 3,6 0,00 - - 0,00
0,0 - 12,8 7,1 0,00 - -

B99 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
3,9 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B99 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,00
0,0 0,0 42,2 23,4 0,00 0,00 -

B100 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
4,1 2,6 42,2 23,4 0,10 0,11 -

B100 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,00
0,0 0,0 42,2 23,4 0,00 0,00 -

B101 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,5 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B101 0,821 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,6 2,9 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B101 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,5 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B102 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
4,0 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B102 0,703 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
4,0 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B102 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11
3,9 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -

B103 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,10
3,8 2,3 42,2 23,4 0,09 0,10 -

B103 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12
4,5 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -

B104 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,09
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Jméno dx Stav uy,max uy,var Lim. uy,max Lim. uy,var Posudek Posudek Nadvýšení Posudek Celkový

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] uy,max uy,var dx uz [-]
uz,max uz,var Lim. uz,max Lim. uz,var [-] [-] [mm]
[mm] [mm] [mm] [mm] Posudek Posudek Nadvýšení

uz,max uz,var [mm]
[-] [-]

3,1 2,0 42,2 23,4 0,07 0,09 -
B104 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11

3,9 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -
B105 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12

4,5 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -
B105 0,586 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12

4,6 2,8 42,2 23,4 0,11 0,12 -
B105 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11

4,1 2,6 42,2 23,4 0,10 0,11 -
B106 0,000 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11

4,0 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -
B106 0,703 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,12

4,2 2,8 42,2 23,4 0,10 0,12 -
B106 1,055 MSP/2 0,0 0,0 5,3 2,9 0,00 0,00 - 0,11

3,9 2,6 42,2 23,4 0,09 0,11 -
B107 0,000 MSP/1 0,0 - 10,2 5,7 0,00 - - 0,00

0,0 - 10,2 5,7 0,00 - -
B107 1,075 MSP/3 0,0 0,0 10,2 5,7 0,00 0,00 - 0,03

-0,3 0,0 10,2 5,7 0,03 0,00 -
B107 2,043 MSP/1 0,0 - 10,2 5,7 0,00 - - 0,00

0,0 - 10,2 5,7 0,00 - -
B108 0,000 MSP/2 0,0 0,0 10,2 5,7 0,00 0,00 - 0,00

0,0 0,0 10,2 5,7 0,00 0,00 -
B108 1,075 MSP/1 0,0 - 10,2 5,7 0,00 - - 0,03

-0,3 - 10,2 5,7 0,03 - -
B108 2,043 MSP/1 0,0 - 10,2 5,7 0,00 - - 0,00

0,0 - 10,2 5,7 0,00 - -

Jméno Klíč kombinace
MSP/1  ZS1 + ZS2
MSP/2  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5
MSP/3  ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4
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7. Návrh  a posouzení  horního  kotvení  - do desky  za atikou
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