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SILNOPROUD 
SO 31 Přípojka nn 

Stávající stav 

Stávající přejezd P3148 v km 8,010 je opatřen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. 
Přejezdové světelné a zvukové zařízení je napojeno od objektu stávající zastávky, která je napájena 
z trojfázové přípojky z distribuce ČEZ s jištěním 3x16A před elektroměrem. Vývod pro PZZ je 
podružně měřen a odjištěn 1x16A.  
 
Navrhovaný stav 

S ohledem na výstavbu PZZ s doplněním závorami je nutno zajistit soudobý elektrický příkon 2,1kW. 
Nové PZZ bude napojeno z místa stávajícího drážního odběru; ze stávajícího venkovního nn 
rozváděče RV1 ve kterém bude provedena výměna jističe 1x16A za 3x20A a výměna jednofázového 
elektroměru za trojfázový. Současně bude provedena výměna jednofázového vývodu za trojfázový. 
Kabel od RV1 bude ukončen v nové kabelové skříní PZZ přejezdu P3148 v km 8,010.  
Vlastní přípojka od ČEZ z KS1 do stávajícího elektroměrového rozváděče (RE) bude novým kabelem 
CYKY 4x10 a v RE se navýší jištění z 3x16A na 3x25A.  
Délka kabelové přípojky pro PZZ: 35m 
Typ a průřez kabelu:  CYKY 5x6 
 
 
Vypracoval: Karel Košař 




