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LEGENDA CHLAZENI

— HLAVNI VETVE POTRUBI S NEMRZNOUCT KAPALINGU

CHLAZENA NEMRZNGUCI KAPALINA 12°

CHLAZENA NEMRZNGUCI KAPALINA 6°

D<I - UZAVIRACT ARMATURA - KK- KULOVY KGHOUT
D<I - UZAVIRACT ARMATURA - UK-MEZIPRIRUBOV A UZAVIRACH KLAPKA
i - FFILTR
D - V7: ZPETNA ARMATURA, ZPETNY VENTIL
B -y vy VAZGVACT BALANCNI) VENTIL S UZAVIRACT FUNKCI
- MT: MERIC TEPLA. MERIC CHLADU
D<I - RV - REGULACNI VENTIL
D<I - KV - KULOVY FILTR

T5 - GK - GUMOV'Y KOMPENZATOR
0V - DDVZDUSNOVACT VENTIL
[~ - PRECHOD NA POTRUBI

~ TLAKOMER

P
®

_ TEPLOMER

- HLABINGZNAK

0
% \
E

D

m

C
N

G

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI| STAVBY

Investor: Objednatel: Souprava &.:
Grandi Stazioni Ceska republika, s.r.o. METROSTAV a.s., Divize 9
Zitna 1578/52 Jablonského 2/640
GrandiStazioni Praha2 | IM@TRESTALU Praba
CESKA REPUBLIKA 120 00

katastralni Uzemi: Nové Mésto - obvod Praha 1
Vinohrady - obvod Praha 2

Mistostavoy: ~ Wilsonova 80, 120 00 Praha 2

EMETROPROJEKT Praha a.s. WINERNGCH /W E S LG . OREV-

ATELIER DESIGNU A ARCHITEKTURY

GenerdIni projektanti:

METROPROJEKT Praha a.s.

Nam. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Generalni feditel: Ing. Jifi Pokorny

tel: +420 296 154 105, metroprojekt@metroprojekt.cz

Ing. arch. Patrik KOTAS

Atelier designu a architektury

Janackovo nabiezi 5, 150 00 Praha 5

tel/fax: +420 224 942 588, atelier@patrikkotas.com

HlavnT inZenyr zakazky:

Ing. Libor Martinek

HlavnT technolog zakazky:

Ing. Véra Langmaierova

HlavnT architekt zakazky:

Ing. arch. Patrik Kotas

Odpovédny projektant stavby:
Roman Vorac¢

Odpovédny statik:
Ing. Jaroslav Kacovsky

Odpovédny architekt projektu:
Ing.arch. Jaroslav Smola

Nazev a 0Gc¢el dila:

REKONSTRUKCE ZST. PRAHA HLAVNI NADRAZI

ETAPA 0-3
NOVA ODBAVOVACI HALA, SUTEREN FANTOVY BUDOVY

Stupeni:

DSPS

mecovgte\sky Gtvar: Nézev ¢asti dila — SOD: Cast:

METROSTAVas. Divize 9 | Technika prostiedi NOH
Jablonského 2/640 : _
Praha 7 Stavebni objekt: Dil:
170 00
Podabjekt: Polozka:

iel: +420 284 002 111 23 Chlazeni

Kontroloval:

Podpis.[Nazev prilohy: Zména:
Ing. Sarka Ruzi¢kova -
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