Pohled z piedsiné na vchod ze schodisté (elektromér)

TECHNICKE POZNAMKY:

plati pro vSechny vykresy

Pismenocislicové znaceni (kédovani vyvod()

Cislice = &islo okruhu v pfislusném rozvadégi (okruh 2)

2B/R5 @ pismeno = packa vypinace (B)

2/R5 \\IJJ zalomitkem = oznaCeni napajeciho rozvadéce

Krabice pro napojeni slaboproudu

Ukladani vedeni - skryté (nad podhledy, pod omitku ...)
STA + pfipadna WiFi + Cu10-uzemnéni

Podhled SDK v bytech bude ve vySce 2,7m, na chodbé 3,0 m
Na schodisti Zadny pohled neni, vedeni zasekejte pod omitku min. 1,5mm

Pro hlavni vedeni v bytech polozte nad pohled draténé kabelové Zlaby
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Popis a prlfezy vedeni - viz vykresy rozvadécu -

Pudni koje najemnika % o jednotlivé kabely nad podhledem pak vyvazte ze stropu nebo dejte do list
é a% O 0O Pro svitidla v bytech nechte vyvody asi 0,5 m, svitidla si doda majitel bytu (pokud neni uvedeno jinak)
= £ Ostatni informace - viz technicka zprava
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\| Kabelova trasa - obsahuje vice vedeni

SkFin s vysilagem pro pfenos informace
0 spotfebé vody v jednotlivych bytech

Pavodni elektromér bude odpojen l\

na pldu véetné predsing

Tlagitko osvétleni schodll f—__| %

Pudni prostor s tramy
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