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Cekarna
20,83 m?
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DN100, KLESA Z 2.NP,
DALE KLESA DO 1.PP

Sklad
14,93 m?
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DN70 KLESA Z 2.NP,
DALE KLESA DO 1.PP
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Jina ovéreni: Paré:
Orienta¢nia schéma: Razitko opravnéné osoby:
LEGENDA: B
KANALIZACNi POTRUBI PVC HT V PRICCE, VE ZDI, V INSTALACNICH PRICKACH I/_f-* X

------------- KANALIZACNi POTRUBI PVC HT V PODHLEDECH, POD STROPEM

——————— KANALIZACNI POTRUBI PVC KG POD PODLAHOU, OBSYP A PODSYP PISKEM 100mm ‘\

—>———  STAVAJICI KANALIZACE PRENESENA Z DOCHOVANE PUVODNI PD - NEOVERENO

POZNAMKA: S - - .

- PROSTUPY ZTI UTESNIT POZARNIMI UCPAVKAMI EI45 DP1 Podps: Patum:

- PROSTUPY PROVADET VYVRTY , , o
- POTRUBI V PODHLEDECH 1ZOLOVAT NAVLEKOVOU IZOLACi A KOTVIT NA ZAVESY

BP1 STAVAJICI LITINOVOU STOUPACKU DN70 VYBOURAT 3X
PO CELE VYSCE OBJEKTU 15m, OD NEJBLIZSIHO
HRDLA V PODLAZE (NEBO POD PODLAHOU)

STAVAJICI LITINOVOU STOUPACKU DN100 VYBOURAT ~ 3x
PO CELE VYSCE OBJEKTU 15m, OD NEJBLIZSIHO
HRDLA V PODLAZE (NEBO POD PODLAHOU)
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Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

Stavebnik/investor:
Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

I SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Adresa:

Kontakt:

Sileti CZ s.r.o.

Seifertova 2919/12, Zizkov, 130 00 Praha 3
T: +420 602 273 800

E: office@sileticz.eu

Silelicz

S.I.0

Zhotovitel ¢asti/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Sileti CZ s.r.o.

Seifertova 2919/12, Zizkov, 130 00 Praha 3
T: +420605 112785

E: martin.kures@sileticz.eu

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Miroslav Vejskal

Specialista: Gabriela Bousova

Nazev stavby/akce: Oznageni investora:
Plzeii zastavka - oprava bytové éasti -PD |____ S752 9%
akazka:
247ak00025
Nézev Casti: Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni Oznaceni gasti:
pozemnich stavebnich objektl D2214
Nazev objektu/dilci casti: Cislo objektu/komplexu:
Zdravotné-technickeé instalace SO 222 0101
Objekty dle seznamu
SK 11-01-00
Nazev pfilohy: KANALIZACE - P'JDORYS 1.NP Cislo prilohy (typ/pofadi):
Nézev dil&i &asti prilohy: 03
Odpovédny projektant: Zpracovatel pfilohy: Méfitko: 1:50 - Stuperi dokumentace:
Ing. Radek Andé&l Ing. Radek Andé! Formaty: -8x Ad PDPS
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Plzefisky Plzef [721981] [11.2025]
Oznaceni investora: Stuperi dokumentace: Objekt: [Podobjekt: [Priloha: [Revize:
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