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Rozměr (šxhxv)

Typové označení

Název pole

Typ terminálu

NN nástavba

Funkční značení

Označení pole

=AJA; ROZVODNA 22 kV AC

Dyn1
160 kA; Uk=6%
22±2x2,5%/0,4 kV

-TVS2
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160 kA; Uk=6%
22±2x2,5%/0,4 kV
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3 NPE ~ 50 Hz; 400 V TN-C-S; In=400A; Iks=16 kA; Ikdyn=30 kA
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