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Rozvodna NN - rozvaděčové pole 6 - 10

Kreslil: Lubomír Mareš Tisk: ---
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Stávající kabel od diselagregátu

se vymění.

Zruší se

Přemístí se a vymění do pole 10

Přemístí se a vymění do pole 10

Přemístí se podle potřeby

Se umístí ATI rozvaděč

(záskokový automat)

Přemístí se a vymění do pole 10

Zruší se a nahradí se jističem

pro KS52-ST2 z pole 9

Vymění se

Nahradí se děma

jističi pro RP1 a ventilace v NZ

z pole 6

Kabel se přemístí do pole 10

Kabel pro ventilaci NZ a bývalé

topení se zruší

Kabel pro ventilaci v NZ

a stávající kabel pro RP1 se přesune

z pole 6

Klemovací CU pásy se  vymění.

CU pásy se uříznou

(oddělení od hlavní přípojnice

nahradí od agregátu)
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