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Železniční stanice Radnice

Zásuvkové stojany 1

Zásuvkový stojan
ZS01

Zásuvkový stojan
na předtápění

Hl. jistič

FA1

C16/3

z RH01

WL 109 CYKY-J 5x4 mm2

FI1

25/2/30mA

FI2

40/4/30mA

3

Hl. jistič

FA1

B20/1

z RH01

WL 110 CYKY-J 5x4 mm2

FI1

25/2/30mA

Zásuvka

230 V

Zásuvka

230 V

Zásuvka

230 V

Zásuvka

230 V

Zásuvka

400V/16A

FA2

B16/1

FA3

B16/1

FA2

B16/1

FA3

B16/1
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