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ROZVADĚČ RT JE NA STĚNĚ NAD ODDĚLOVACÍM TRAFEM.

PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ  PS  JE NA STĚNĚ NAD ROZVADĚČEM DŘT.

1.  Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

Vnější činitel prostředí :  rozvodna 27kV

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využití :  rozvodna 27kV

BA5, BC2, BD1, BE1

Konstrukce budovy :  rozvodna 27kV

CA1, CB1

2.  Ochrana při poruše :

2AC 27kV/TN-C - rychlým vypnutím a uvedením na stejný potenciál

3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C - automatickým odpojením od zdroje

2-110V DC/IT - automatickým odpojením od zdroje a HIS

3.  Vnitřní uzemnění :

Hlavní zemnicí vedení je provedeno z pásku FeZn 30x4mm vedeného uvnitř

rozvodny po zdi a ocelových konstrukcích ve výšce cca 35cm,

případně v kabelovém prostoru.

2-24V DC - obvody FELV
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Správa železniční dopravní cesty

INFRASTRUKTURY

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

skříň 19"/47U

Půdorys spínací stanice, žst. Šakvice

D.2

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

2.203

SUDOP BRNO SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

D2 Sdělovací zařízení
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