
Provoz I. - Orientační soupis pro kontrolu odběrného plynového zařízení vč. seřízení, vyčištění dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3

 naše 
evidenční 

číslo zakázka  žst umístění topidlo typ kusy rok výroby
1 E216KSP01STE Pečky TM Logamax Plus GB 112-29 1 2000
2 E216KSP01STE Pečky TM Logamax Plus GB 112-30 1 2000
3 E216JPF01SQK Strančice DK Therm Pro 14 X 1 1992
4 E216JPF01SQK Strančice WC DUA CTFS 30 AE 1 0
5 E216JPF01SQK Strančice DK Alfa POV 10 B 1 x
6 E218K7T01SR2 Vlašim Traťový okrsek ZSN 24-6 AE 23 S 5200 1 2006
7 E218K7T01SR2 Vlašim Vlašim-1.NP Q7-180-NORS C 1 2003
8 E218K7T01SR2 Vlašim Úklídová místnost Dagas 02-24 BT 1 x
9 E211KSM01SSH Velim WC VITOPEND 100-W 1 2013

10 E211KSM01SSH Velim Šatna Panther 24 KTO 1 2007
11 E211KSM01SSH Velim Velim-TO LUNA3 COMFORT 240 Fi 1 2019
12 E211KSTB5A00 Poříčany Kotelna Viadrus G34 6Z 1 x
13 E211KSY01SPM Úvaly Rodinný dům-Moravec GL 20 EKO 1 2000
14 E211KSY01SPM Úvaly Byt Dostálová BETA 4 1 2010
15 E211KSY01SPM Úvaly Byt Dostálová BETA 4 1 2010
16 E211KSY01SPM Úvaly Byt Dostálová BETA 4 1 2010
17 E211KSY01SPM Úvaly Byt Dostálová BETA 4 M 1 2018
18 E211KSY01SPM Úvaly Technická místnost Vitodens 100-W 1 2013
19 E211LFF01SQH Olbramovice DK PANTHER CONDENS 25 KKO-A 1 2015
20 E211LFF01SQH Olbramovice Technická místnost DUA CTFS 28 AE 1 22.06.1905
21 E211HRSB2A00 Čáslav Čáslav TO Panther 30KTO-A/1 1 2013
22 E218JPD01SQF Senohraby WC bez štítku 1 bez štítku
23 E218JPD01SQF Senohraby DK POV 5 1 2008
24 E211K76B4A00 Zruč nad Sázavou Budova pod nádražím Panther 25 KTV-A/1 1 2013
25 E211K76B4A00 Zruč nad Sázavou Budova 6111.1002 1 1996
26 E211K76B4A00 Zruč nad Sázavou DK Vitodens 100 1 2014
27 E211K76B4A00 Zruč nad Sázavou Útulek Cerastar ZWN 24 1 2012
28 E211K76B4A00 Zruč nad Sázavou Budova Beta 2 1 2012
29 E211K76B4A00 Zruč nad Sázavou Budova Beta 2 1 2012
30 E211K76B4A00 Zruč nad Sázavou Budova bouda Beta 3 1 2012
31 E211JPEB2A00 Mirošovice Pokladna WaV 1 x
32 E211JPEB2A00 Mirošovice WC WaV 1 bez štítku
33 E211JYD01STV Český Brod Český Brod-TO Slim 1.490 In 1 2011
34 E211JYD01STV Český Brod Český Brod-SSZT BETA 5 1 2014
35 E211JYD01STV Český Brod Český Brod-SSZT BETA 5 1 2003
36 E211JYD01STV Český Brod Český Brod-SSZT BETA 5 1 2014
37 E211JYD01STV Český Brod Český Brod-SSZT Beta 1 bez štítku
38 E211JYD01STV Český Brod Český Brod-pekařství VITOPEND 100-W 1 2012
39 E211JYD01STV Český Brod Český Brod-Sekáč Q5 40 NORS7 UA 1 1992
40 E211JYD01STV Český Brod Český Brod-Sekáč Panther 24 KOO 1 2004
41 E211JYD01STV Český Brod DK GL 30 Eko HL 1 x
42 E211JYD01STV Český Brod Šibalová GFJ RGA 50/473.3-20-634 1 2007
43 E211JYD01STV Český Brod Šibalová GFK RGA 50/473.320-634 1 2007
44 E211K6MB2A00 Sázava Traťový okrsek ZSN 24-6 AE 23 S 5200 1 2006
45 E211K6MB2A00 Sázava DK (WC) Vitodens 100 1 x
46 E211K6MB2A00 Sázava Traťový okrsek ZSE 24-4 MFA 23 S 5800 1 2006
47 E211K6MB2A00 Sázava Rodinný dům Vitodens 100 1 x
48 E218K8701SRD Sedlčany Technická místnost 1.PP Viadrus G 27 ECO GL 6Z-1 1 2005
49 E218K8701SRD Sedlčany Technická místnost 1.PP Viadrus G 27 ECO GL 6Z-1 1 2005
50 E211JP9B7A00 Benešov MSB Viadrus G27 ECO GLX 1 2000
51 E211JP9B7A00 Benešov Technická místnost 1.PP Viadrus G27 ECO GL 1 1998
52 E211JP9B7A00 Benešov Technická místnost 1.PP Viadrus G27 ECO GL 1 1998
53 E211JP9B7A00 Benešov MSB Viadrus G27 ECO GLX 1 2000
54 E211JPB01SQC Čerčany Technická místnost 1.PP Logamax UO52-24 1 x
55 E211JPB01SQC Čerčany Kotelna GGN1 80/8 1 1999
56 E211HRU01STR Kutná Hora Technická místnost 1.PP Mědvěd 40 KOLM 1 2014
57 E211HRU01STR Kutná Hora DK ALFA POV 18 1 x
58 E211HRU01STR Kutná Hora Kutná Hora MORATOOP 5595 1 x
59 E216KSK01SS7 Kolín Provozní budova 2.NP Logamax Plus GB 192.35 WH 1 2015
60 E216KSK01SS7 Kolín Provozní budova 2.NP Logamax Plus GB 192-35 WH 1 2015
61 E216KSK01SS7 Kolín Telematika Nuvola3 240 B40 Fi 1 2011
62 E216KSK01SS7 Kolín Beranová Nuvola3 Comfort 240 Fi 1 2011
63 E216KSK01SS7 Kolín Bezdog Nuvola3 Comfort 240 Fi 1 2011
64 E216KSK01SS7 Kolín Novotný Nuvola3 140 B40 Fi 1 2011
65 E211JP601SN3 Nymburk Juchelková Vitodens 100 1 2010
66 E211JP601SN3 Nymburk Úschovna kol Pegasus 33 1 2011
67 E211JP601SN3 Nymburk Úschovna kol JW402SNA 1 2000
68 E211JP601SN3 Nymburk Výpravní budova 1.NP VITOPEND 100-W 1 2013
69 E211JP601SN3 Nymburk Výpravní budova 2.NP VITOPEND 100-W 1 2013
70 E211JP601SN3 Nymburk Vítek GEPARD 23 MTV-A/1 1 2011



71 E211JP601SN3 Nymburk Útulek POG 24 1 2010
72 E211JP601SN3 Nymburk DK VITOPEND 100 W 1 2017
73 E211JP601SN3 Nymburk Hlavní přízemí G519SNA 1 2000
74 E211JP601SN3 Nymburk Dostál ECO 5 Compact+24 1 2015
75 E211JP601SN3 Nymburk Frank atmoTEC Pro VUW CZ/SK 200/3-5 1 2003
76 E211JP601SN3 Nymburk Poděbradská SSZT Pegasus F251 1 2000
77 E211JP601SN3 Nymburk Poděbradská SSZT JW5025NA 1 2000
78 E211JP601SN3 Nymburk Fedoliš Dagas 1 2003
79 E211JP601SN3 Nymburk DK Avio 24 1 2011
80 E211JP601SN3 Nymburk Chladilová Vitodens 100 1 2010
81 E211JP601SN3 Nymburk Bajtler Dagas 1 2003
82 E211JP601SN3 Nymburk Dömaleš atmoTEC Pro VUW CZ/SK 240/3-3 R1 1 2003
83 E211JP601SN3 Nymburk Poděbradská SSZT Pegasus F132 1 2000
84 E211JP601SN3 Nymburk Poděbradská sklad C SZO 24 KTO 1 1997
85 E211JP601SN3 Nymburk ATU - Palackého 17/68 Vitodens 200-W 1 2012
86 E211JP601SN3 Nymburk Útulek Beta 5 1 2009
87 E211JP601SN3 Nymburk Útulek Beta 3 1 2009
88 E211JP601SN3 Nymburk Útulek Beta 2 1 2009
89 E211JP601SN3 Nymburk ATU - Palackého 17/68 Vitodens 200-W 1 2012
90 E211K1201SNF Mladá Boleslav Pokoj č.6 RGA 50/473 1 2015
91 E211K1201SNF Mladá Boleslav Útulek SVČ RGA 50/473 1 2015
92 E211K1201SNF Mladá Boleslav Úschovna zavazadel Beta 5M 1 2018
93 E211K1201SNF Mladá Boleslav Šatna ženy RGA 35/373.3 1 2008
94 E211K1201SNF Mladá Boleslav Šatna ženy RGA 35/373.3 1 2008
95 E211K1201SNF Mladá Boleslav Šatna muži RGA 50/473 1 2015
96 E211K1201SNF Mladá Boleslav Sprcha muži Beta 4 1 2010
97 E211K1201SNF Mladá Boleslav Security RGA 50/461-23 1 nečitelné
98 E211K1201SNF Mladá Boleslav Pokoj č.8 Beta 5 1 2015
99 E211K1201SNF Mladá Boleslav Pokoj č.9 Beta 5 1 2013

100 E211K1201SNF Mladá Boleslav Recepce nocležna Beta 4 1 2009
101 E211K1201SNF Mladá Boleslav Recepce nocležna RGA 50/461-23 1 nečitelné
102 E211K1201SNF Mladá Boleslav Datastanice P 18 LUX HL 1 2015
103 E211K1201SNF Mladá Boleslav DK pokladna Beta 5 1 2011
104 E211K1201SNF Mladá Boleslav Nocležna Beta 5 1 2014
105 E211K1201SNF Mladá Boleslav Pokoj č.2 Beta 5 1 2014
106 E211K1201SNF Mladá Boleslav Pokoj č.3 RGA 50/461-23 1 nečitelné
107 E211K1201SNF Mladá Boleslav Pokoj č. 4 Beta 5 1 2014
108 E211K1201SNF Mladá Boleslav Pokoj č.5 Beta 5 1 2014
109 E211KANCD000 Lysá nad Labem Ulrichová Vitodens 100 1 2013
110 E211KANCD000 Lysá nad Labem Restaurace hl.n. PANTHER 12 KTO-A/1 1 2010
111 E211KANCD000 Lysá nad Labem Restaurace hl.n. ecoTEC plus VU INT 186/3-5 1 2010
112 E211KANCD000 Lysá nad Labem Novotná Vitodens 100 1 2017
113 E211KANCD000 Lysá nad Labem Depo DUO-TEC COMPACT+24 GA 1 2018
114 E211JZM01SPR Neratovice DK Vitodens 100 W 1 2013
115 E211JZM01SPR Neratovice WC ženy Vitodens 100 W 1 2013
116 E211JZM01SPR Neratovice WC muži Panther 24 KOO 1 2017
117 E211JZM01SPR Neratovice Návěsní technici THERM 23 S 1 1997
118 E211JZM01SPR Neratovice WC ženy Panther 24 KOO 1 2009
119 E211JRW01SKB Brandýs nad Labem Byt Beta 5 1 2014
120 E211JRW01SKB Brandýs nad Labem DK Vitodens 100 W 1 2013
121 E211K3M01SEG Lázně Toušeň DK Beta 5 1 2001
122 E211K3M01SEG Lázně Toušeň Čekárna Beta 3 1 2001
123 E211K3M01SEG Lázně Toušeň Kancelář Beta 3 1 2001
124 E211K3M01SEG Lázně Toušeň WC-mimo provoz Beta 3 1 nečitelné
125 E211JT201SPJ Čelákovice Technická místnost 1.PP ZS 24 ZDHKE 1 2008
126 E211JT201SPJ Čelákovice Králíčkovi GEPARD CONDENS 18/25 MKV-A 1 2020
127 E211JT201SPJ Čelákovice Stehnová Vitopend 100 W 1 2014
128 E211JT201SPJ Čelákovice Šmehrová VITOPEND 100 W 1 2014
129 E211JT201SPJ Čelákovice Technická místnost 1.PP ZS 24 ZDHKE 1 2008
130 E211JT201SPJ Čelákovice Benetková Vitodens 100 W 1 2011
131 E211K8BB2A00 Milovice DK VITOPEND 100 W 1 2017
132 E211K1ZCD000 Sadská DK VITOPEND 100 W 1 2019
133 E211K1KB3A00 Veleliby (Dvory) DK VITOPEND 100 W 1 2019
134 E211KSKBKA00 Kolín Atú Kancl Kubeček energetici Baxi Nuvola 1 nečitelné

plynový sporák 5


