
M

230 VAC

I>

4A/gG/3

-FU1.2

-FU1.3
125A/gG/3

-FV1
T1+T2

=
= 100 W

110VDC/24VDC

4A/C/2

-FA1.12-15
4A/B/1+N

-AA1

pro sběr dat
koncentrátor 
Komunikační 

-FVk2

 stupeň 2,3
60mA 48V DC
Přep. ochrana 

Přívod

800 x 600 x 2000

A
n
a
li
z
á
to
r

s
ít
ě

1

S
T
P
 c
a
t.
5
e
 (

R
J
4
5
)

P
ře

n
o
s
 v

e
lič
in
 d

o
 D

D
T

S

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

N
a
p
á
je

n
í 
z
 r
o
z
v
a
d
ě
č
e
 A

T
N

Eth.

P
ře

n
o
s
 v

e
lič
in
 d

o
 D

D
T

S
S

T
P
 c
a
t.
5
e
 (

R
J
4
5
)

PEN

PE

PEN

N

-FA1.4-11

-G1

Ir=250A
250 A; 36 kA

FS10
t.p. 1

10 VA
250/5 A

PE

N

PEN

1-X1:1,2 1-X1:3,N

C
Y

K
Y
-S

U
N
 2
 x
 2
,5
 m

m
2

N
a
p
á
je

n
í 
z
 r
o
z
v
a
d
ě
č
e
 A

T
J

M

A
Y

K
Y
-J
 4

x
2
4
0

m
m

2

I>
250 A; 36 kA
Ir=250A

230 VAC

-QF71.1 -QF71.2

4A/gG/3

-KU71.1

-FU71.1

U<

-KU71.2

-FU71.2

U<

4A/gG/3

I>

M

230 VAC

Ir=250A
250 A; 36 kA

-QF71

=R71; ROZVODNA 0,4 kV

U< -KU71

A
Y

K
Y
-J
 4

x
2
4
0

m
m

2

A
Y

K
Y
-J
 4

x
2
4
0

m
m

2

P
ří
v
o
d
 z
 R

5
1

-FU71.1.1 -FU71.1.2
125A/gG/3 125A/gG/3 125A/gG/3 125A/gG/3

-FU71.2.1 -FU71.2.2

A
Y

K
Y
-J
 4

x
2
4
0

m
m

2

P
ří
v
o
d
 z
 R

5
1

-TA61

4A/gG/3

-FU1.2

-PM71

R71-P

2

Vývody 1

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
63 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.2

-FA2.2

2-X2:4,5,6

p
ro
 p
ří
p
a
d
n
é
 s
tá

v
a
jí
c
í 
v
ý
v
o
d
y

R
e
z
e
rv

n
a

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
40 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.3

-FA2.3

p
ro
 p
ří
p
a
d
n
é
 s
tá

v
a
jí
c
í 
v
ý
v
o
d
y

R
e
z
e
rv

n
a

2-X2:7,8,9

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
32 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.4

-FA2.4

p
ro
 p
ří
p
a
d
n
é
 s
tá

v
a
jí
c
í 
v
ý
v
o
d
y

R
e
z
e
rv

n
a

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.5

-FA2.5

p
ro
 p
ří
p
a
d
n
é
 s
tá

v
a
jí
c
í 
v
ý
v
o
d
y

R
e
z
e
rv

n
a

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.6

-FA2.6

p
ro
 p
ří
p
a
d
n
é
 s
tá

v
a
jí
c
í 
v
ý
v
o
d
y

R
e
z
e
rv

n
a

rezerva
Prostorová

rezerva
Prostorová

rezerva
Prostorová

rezerva
Prostorová

2-X2:10,11,12 2-X2:13,14,15 2-X2:16,17,18

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
63 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.7

-FA2.7 -FA2.7.1

10 kA
40 A/B/3

-FI2.7.1

1
4

2
2

2
1

1
3

2-X2:19,20,21,N

Selektivní
IΔn=300 mA
In=40 A

XS1:

PE

PEN

N

4

Vývody 3

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.9

-FA2.9
-FI2.9.1

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
IΔn=30 mA
10 A/B/1

-FI2.9.2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
IΔn=30 mA
10 A/B/1

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
IΔn=30 mA
10 A/B/1

-FI2.9.3

XS1:

PE

PEN

N

Vývody 4

600 x 600 x 2000

5

R61-V R61-V R61-V

Funkční značení

Rozměr (šxhxv)

Název pole

600 x 600 x 2000

Číslo pole 1

=
~

A1

A2

230 VAC
32 A

-KM1

-FA1-3

-GI

3 x 20A
230VAC/110VDC

PE

10 kA
3x(25 A/B/1)

-FA5

10 kA
63 A/C/2

=
~

-GS

3 x 6,5 A
3 x 1500VA
110VDC/230VAC

32A/gG/1

-FU1 -FU2

N

~
~

-SS

-MCU

dohledu
dálkového 
Systém -FA31

10 kA
16 A/B/1

-FA22 -FA33

BY-PASS
elektronický 
Servisní a 

10 kA
10 A/B/1

10 kA
10 A/B/1

-FA34

10 kA
16 A/B/1

-FA35 -FA36

10 kA
10 A/B/1

10 kA
6 A/B/1

-FA37

10 kA
6 A/B/1

-FA38 -FA39

10 kA
16 A/B/1

10 kA
16 A/B/1

-FA40

10 kA
16 A/B/1

-FA41 -FA42

10 kA
10 A/B/1

10 kA
10 A/B/1

Vlastní spotřeba

GB1

600 x 600 x 2000

1

PE

=GB

Baterie

-FU1

-GB1

63 Ah
110 V DC

  až + 50°C
- Rozsah nastavení teploty + 20°C 
- Užítečný chladící výkon 300 W
  dveřích skříně
- Chladící jednotka zapuštěná ve 

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 D

Ř
T
 -
 n

a
p
á
je

n
í

XS1:

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

1
4

2
2

2
1

1
3

R
e
z
e
rv

a

R
e
z
e
rv

a

R
e
z
e
rv

a

R
e
z
e
rv

a

100A/gG/2100A/gG/2

10 kA
20 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
20 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/C/2

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA11 -FA12 -FA13 -FA14 -FA15 -FA16 -FA17 -FA18 -FA19 -FA20

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 R

H
 -
 P

o
h
o
n
y

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 D

D
T

S
 -
 n

a
p
á
je

n
í

2-DC 110 V; IT; In=100 A; Iks=10kA 1 NPE ~ 50 Hz; 230 V TN-S; In=63A; propojovací lišta

1-X1:1,N 2-X1:1,2,3,N 2-X2:1,2 2-X2:3,4 2-X2:5,6 2-X2:7,8 2-X2:9,10 2-X2:11,12 2-X2:13,14 2-X2:15,16 2-X2:17,18 2-X2:19,20 2-X1:4,N 2-X2:31 2-X2:32 2-X2:33 2-X2:34 2-X2:35 2-X2:36 2-X2:37 2-X2:38 2-X2:39 2-X2:40 2-X2:41 2-X2:42

R
e
z
e
rv

a

C
Y

K
F

Y
-O
 1

9
x
1
,5
 m

m
2

S
ig

n
a
liz

a
c
e
 s
ta

v
ů
 d

o
 D

Ř
T

C
Y

K
Y
-S

U
N
 2
 x
 2
,5
 m

m
2

O
v
lá

d
á
n
í 

R
6
1

R
e
z
e
rv

a

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 R

6
1
-V

2

C
Y

K
Y
-J
 5
 x
 1

0
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 R

6
1
-V

2

C
Y

K
Y
-S

U
N
 2
 x
 2
,5
 m

m
2

O
v
lá

d
á
n
í 

R
Z
S
6
1

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 1

0
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 R

6
1
-V

2

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 R

Z
S
6
1
 -
 P

o
h
o
n
y

=ATJ/ATN
ATJ/ATN

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 1
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 R

O
 -
 ř
íz

e
n
í

-FA2.7.2

10 kA
40 A/B/3

-FI2.7.2

1
4

2
2

2
1

1
3

2-X2:22,23,24,N

Selektivní
IΔn=300 mA
In=40 A

R

I>

1
4

1
3

2
1

2
2

-FA2.8

Ir=125A
160 A; 25 kA

FS5
0,5S ú.c.

10 VA
100/5 A

-TA2.8

-FU2.8
2A/gG

ZS1b

kWh

M-BUS

-PM2.8

-FA2.8.1

10 kA
32 A/C/3

-FI2.8.1

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.8.2

10 kA
32 A/B/3

-FI2.8.2

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.8.3

10 kA
20 A/B/3

-FI2.8.2

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.8.4

10 kA
32 A/C/3

-FI2.8.4

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.8.5

10 kA
32 A/B/3

-FI2.8.5

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.8.6

10 kA
20 A/B/3

-FI2.8.6

1
4

2
2

2
1

1
3

2-X2:34,35,36,N 2-X2:37,38,39,N 2-X2:40,41,42,N2-X2:25,26,27,N 2-X2:28,29,30,N 2-X2:31,32,33,N

-FA2.8.7

10 kA
25 A/B/3

-FI2.8.7

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.8.8

10 kA
16 A/B/3

-FI2.8.8

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.8.9

10 kA
16 A/B/3

-FI2.8.9

1
4

2
2

2
1

1
3

2-X2:46,47,48,N 2-X2:49,50,51,N2-X2:43,44,45,N

M

230 VAC

I>

-TA2

2A/gG/3

-PM1
4A/gG/3

-FU1.1
-FU1.2

U
<

-KU1

-FV1
T1+T2

=
= 250 W

110VDC/24VDC

4A/C/2

-FA1.12-15
4A/B/1+N

-AA1

pro sběr dat
koncentrátor 
Komunikační 

-FVk2

 stupeň 2,3
60mA 48V DC
Přep. ochrana 

Přívod

Analizátor
sítě

1

S
T
P
 c
a
t.
5
e
 (

R
J
4
5
)

P
ře

n
o
s
 v

e
lič
in
 d

o
 D

D
T

S

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

N
a
p
á
je

n
í 
z
 r
o
z
v
a
d
ě
č
e
 A

T
N

E
th
.

P
ře

n
o
s
 v

e
lič
in
 d

o
 D

D
T

S
S

T
P
 c
a
t.
5
e
 (

R
J
4
5
)

PEN

PE

PEN

N

-FA1.4-11

-G1

PE

N

PEN

1-X1:1,2 1-X1:3,N

C
Y

K
Y
-S

U
N
 2
 x
 2
,5
 m

m
2

N
a
p
á
je

n
í 
z
 r
o
z
v
a
d
ě
č
e
 A

T
J

M

I>

230 VAC

-QF71.1 -QF71.2

4A/gG/3

-KU71.1

-FU71.1

U<

-KU71.2

-FU71.2

U<

4A/gG/3

I>

M

230 VAC

-QF71

=RZS71; ROZVODNA 0,4 kV

Ir=32A
160 A; 25 kA

Ir=32A
160 A; 25 kA

Ir=32A
160 A; 25 kA

FS10
t.p. 1
10 VA
30/5 A

RZS61

C
Y

K
Y
-J
 4

x
7
0
 m

m

P
ří
v
o
d
 z
 R

Z
S
5
1

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
25 A/B/3

kWh

M-BUS

10 kA
20 A/B/3

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.1

-PM2.1

-FA2.1.1

10 kA
20 A/B/3

1
4

2
2

2
1

1
3

-FA2.1.2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
20 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.2

-FA2.2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.2

-FA2.3

p
ro
 p
ří
p
a
d
n
é
 s
tá

v
a
jí
c
í 
v
ý
v
o
d
y

R
e
z
e
rv

n
a

p
ro
 p
ří
p
a
d
n
é
 s
tá

v
a
jí
c
í 
v
ý
v
o
d
y

R
e
z
e
rv

n
a

rezerva
Prostorová

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM2.4

-FA2.4

p
ro
 p
ří
p
a
d
n
é
 s
tá

v
a
jí
c
í 
v
ý
v
o
d
y

R
e
z
e
rv

n
a

rezerva
Prostorová

2-X2:16,17,18 2-X2:19,20,21 2-X2:22,23,242-X2:1,2,3 2-X2:4,5,6

3 NPE ~ 50 Hz; 400 V TN-C-S; In=160 A; Ik"=10 kA; Ip=16 kA

3 NPE ~ 50 Hz; 400 V TN-C-S; In=400 A; Ik"=20 kA; Ip=40 kA

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

S
d
ě
lo
v
a
c
í 
z
a
ří
z
e
n
í

P
ří
v
o
d
 z
 R

6
1

P
ří
v
o
d
 z
 R

6
1

XS1: XS1:

C
Y

K
F

Y
-O
 1

9
x
1
,5
 m

m
2

S
ig

n
a
liz

a
c
e
 s
ta

v
ů
 d

o
 D

Ř
T

C
Y

K
F

Y
-O
 7

x
1
,5
 m

m
2

P
o
v
e
ly
 z
 D

Ř
T

N
a
p
á
je

n
í 

Q
F
7
1

N
a
p
á
je

n
í 

Q
F
7
1
.1

N
a
p
á
je

n
í 

Q
F
7
1
.2

N
a
p
á
je

n
í 

Q
F
7
1

N
a
p
á
je

n
í 

Q
F
7
1
.1

N
a
p
á
je

n
í 

Q
F
7
1
.2

XS1: XS1:

C
Y

K
F

Y
-O
 1

9
x
1
,5
 m

m
2

S
ig

n
a
liz

a
c
e
 s
ta

v
ů
 d

o
 D

Ř
T

C
Y

K
F

Y
-O
 7

x
1
,5
 m

m
2

P
o
v
e
ly
 z
 D

Ř
T

2-X2:1,2,3

R

I>

-

-FA2.1

2-X2:52,N 2-X2:53,N 2-X2:54,N

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
20 A/B/3

kWh

M-BUS

rezerva
Prostorová

-FA2.10

-PM2.10

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/3

kWh

M-BUS

2-X2:58,59,60,N

-FI3.8

-FA2.11

-PM2.11

-FI2.11

2-X2:55,56,57,N

W
L
1
7
2
1
5

C
Y

K
Y
-J
 4

x
1
6
 m

m
2

ro
z
v
a
d
ě
č
 R

k
1

K
a
b
e
lo
v
ý
 k

o
le
k
to
r-
s
e
v
e
rn
í 
č
. 

W
L
1
7
2
1
6

C
Y

K
Y
-J
 4

x
1
6
 m

m
2

ro
z
v
a
d
ě
č
 R

k
2

K
a
b
e
lo
v
ý
 k

o
le
k
to
r-
s
tř
e
d
n
í 
č
. 

W
L
1
7
2
0
1

C
Y

K
Y
-J
 5

x
1
6
 m

m
2

E
s
k
a
lá
to
r 
8
.1
 -
 t
e
c
h
n
o
lo

g
ie

W
L
1
7
2
0
2

C
Y

K
Y
-J
 5

x
1
6
 m

m
2

E
s
k
a
lá
to
r 
8
.1
 -
 v
y
tá

p
ě
n
í

W
L
1
7
2
0
3

C
Y

K
Y
-J
 5

x
6
 m

m
2

E
s
k
a
lá
to
r 
8
.1
 -
 s
e
rv
is

n
í 
in
s
t.

W
L
1
7
2
0
4

C
Y

K
Y
-J
 5

x
1
6
 m

m
2

E
s
k
a
lá
to
r 
8
.2
 -
 t
e
c
h
n
o
lo

g
ie

W
L
1
7
2
0
5

C
Y

K
Y
-J
 5

x
1
6
 m

m
2

E
s
k
a
lá
to
r 
8
.2
 -
 v
y
tá

p
ě
n
í

W
L
1
7
2
0
6

C
Y

K
Y
-J
 5

x
6
 m

m
2

E
s
k
a
lá
to
r 
8
.2
 -
 s
e
rv
is

n
í 
in
s
t.

W
L
1
7
2
0
7

C
Y

K
Y
-J
 5

x
1
0
 m

m
2

V
ý
ta

h
 -
 t
e
c
h
n
o
lo

g
ie

W
L
1
7
2
0
8

C
Y

K
Y
-J
 5

x
6
 m

m
2

V
ý
ta

h
 -
 v
y
tá

p
ě
n
í

W
L
1
7
2
0
9

C
Y

K
Y
-J
 5

x
6
 m

m
2

V
ý
ta

h
 -
 s
e
rv
is

n
í 
in
s
t.

W
L
7
1
7
2
1

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
1
,5
 m

m
2

O
z
n
a
č
o
v
a
č
  
jí
z
d
e
n
e
k
 P
ID

W
L
7
1
7
2
2

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
1
,5
 m

m
2

R
e
z
e
rv

a

W
L
7
1
7
2
3

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
1
,5
 m

m
2

R
e
z
e
rv

a

W
L
7
1
7
8
1

1
-C

X
K

H
-R
 5

x
2
,5
 m

m
2

V
ý
s
tu

p
 S

e
if
e
rt
o
v
a

U
z
a
v
ír
a
c
í 
ro
le
ta

W
L
7
1
6
8
2

1
-C

X
K

H
-R
 4

x
1
6
 m

m
2

6
 n

á
s
tu

p
iš
tě

B
u
d
o
v
a
 p

o
s
u
n
o
v
a
č
ů
 Č

D

PE

PEN

N

10 kA
32 A/B/3

-FA3.1

kWh

M-BUS

-PM3.1

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:1,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.1.1

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.1.1

-KM3.1.1

-FI3.1.1

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:2,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.1.2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.1.2

-KM3.1.2

-FI3.1.2

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:3,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.1.3

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.1.3

-KM3.1.3

-FI3.1.3

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:4,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.1.4

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.1.4

-KM3.1.4

-FI3.1.4

10 kA
32 A/B/3

-FA3.2

kWh

M-BUS

-PM3.2

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:5,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.2.1

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.2.1

-KM3.2.1

-FI3.2.1

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:6,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.2.2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.2.2

-KM3.2.2

-FI3.2.2

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:7,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.2.3

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.2.3

-KM3.2.3

-FI3.2.3

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:8,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.2.4

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.2.4

-KM3.2.4

-FI3.2.4

10 kA
32 A/B/3

-FA3.3

kWh

M-BUS

-PM3.3

A1

A2

16 A/1

24 VDC

3-X2:9,N

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.3.1

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.3.1

-KM3.3.1

-FI3.3.1

A1

A2

16 A/1

24 VDC

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.3.2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.3.2

-KM3.3.2

-FI3.3.2

A1

A2

16 A/1

24 VDC

I>
1x(0,5-25A)

-KF3.3.3

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.3.3

-KM3.3.3

-FI3.3.3

A1

A2

16 A/1

24 VDC

I>
1x(0,5-25A)

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/1

-FA3.3.4

-KM3.3.4

-FI3.3.4

3-X2:10,N 3-X2:11,N 3-X2:12,N

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

IΔn=300 mA
In=25 A/2

-KF3.3.4

W
L
7
1
7
5
1

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
7

W
L
7
1
7
5
2

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
7

W
L
7
1
7
5
3

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
7

W
L
7
1
7
5
4

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
7

W
L
7
1
6
5
1

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
6

W
L
7
1
6
5
2

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
6

W
L
7
1
6
5
3

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
6

W
L
7
1
6
5
4

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
6

W
L
7
1
5
5
1

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
5

W
L
7
1
5
5
2

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
5

W
L
7
1
5
5
3

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
5

W
L
7
1
5
5
4

1
-C

X
K

H
-R
 3

x
4
 m

m
2

Z
á
s
u
v
k
y
 n

a
 n

á
s
tu

p
iš
ti
 č
. 
5

10 kA
32 A/B/3

-FA3.4

kWh

M-BUS

-PM3.4

IΔn=30 mA
In=40 A/4

10 kA
6 A/B/1

-FA3.4.1

-FI3.4

1
-C

X
K

H
-R
 2

x
1
,5
 m

m
2

P
ro

s
v
ě
tl
e
n
é
 t
a
b
u
le

10 kA
6 A/B/1

-FA3.4.2

1
-C

X
K

H
-R
 2

x
1
,5
 m

m
2

P
ro

s
v
ě
tl
e
n
é
 t
a
b
u
le

10 kA
6 A/B/1

-FA3.4.3

1
-C

X
K

H
-R
 2

x
1
,5
 m

m
2

P
ro

s
v
ě
tl
e
n
é
 t
a
b
u
le

10 kA
6 A/B/1

-FA3.4.4

1
-C

X
K

H
-R
 2

x
1
,5
 m

m
2

P
ro

s
v
ě
tl
e
n
é
 t
a
b
u
le

10 kA
6 A/B/1

-FA3.4.5

1
-C

X
K

H
-R
 2

x
1
,5
 m

m
2

P
ro

s
v
ě
tl
e
n
é
 t
a
b
u
le

10 kA
6 A/B/1

-FA3.4.6

1
-C

X
K

H
-R
 2

x
1
,5
 m

m
2

P
ro

s
v
ě
tl
e
n
é
 t
a
b
u
le

10 kA
6 A/B/1

-FA3.4.7

1
-C

X
K

H
-R
 2

x
1
,5
 m

m
2

P
ro

s
v
ě
tl
e
n
é
 t
a
b
u
le

3-X2:13,N 3-X2:14,N 3-X2:15,N 3-X2:16,N 3-X2:17,N 3-X2:18,N 3-X2:19,N

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
16 A/B/3

kWh

M-BUS

-PM3.5

-FA3.5

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
10 A/B/1

-FA3.5.1

3-X2:20,N

C
Y

K
Y
-J
 3

x
2
,5
 m

m
2

s
d
ě
lo
v
a
c
íh

o
 z

a
ří
z
e
n
í 
1

R
o
z
v
a
d
ě
č
 i
n
fo
rm

a
č
n
íh

o
 s
y
s
.

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
10 A/B/1

-FA3.5.2

3-X2:21,N

C
Y

K
Y
-J
 3

x
2
,5
 m

m
2

s
d
ě
lo
v
a
c
íh

o
 z

a
ří
z
e
n
í 
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 i
n
fo
rm

a
č
n
íh

o
 s
y
s
.

-FI3.5.2-FI3.5.2

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
10 A/B/1

-FA3.5.3

C
Y

K
Y
-J
 3

x
2
,5
 m

m
2

s
d
ě
lo
v
a
c
íh

o
 z

a
ří
z
e
n
í 
3

R
o
z
v
a
d
ě
č
 i
n
fo
rm

a
č
n
íh

o
 s
y
s
.

-FI3.5.3

3-X2:22,N

1
4

2
2

2
1

1
3

10 kA
10 A/B/1

-FA3.5.4

-FI3.5.4

3-X2:23,N

s
d
ě
lo
v
a
c
íh

o
 z

a
ří
z
e
n
í 
- 
re

z
.

R
o
z
v
a
d
ě
č
 i
n
fo
rm

a
č
n
íh

o
 s
y
s
.

-FA3.6

10 kA
63 A/B/3

10 kA
32 A/B/3

10 kA
50 A/B/1

10 kA
16 A/B/1

10 kA
16 A/B/1

10 kA
16 A/B/1

10 kA
16 A/B/1

10 kA
25 A/B/3

-FA3.6.1 -FA3.6.6-FA3.6.2 -FA3.6.3 -FA3.6.4 -FA3.6.5

1
4

2
2

2
1

1
3

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 1

0
 m

m
2

B
Y
-P

A
S

S
 v
la
s
tn
í 
s
p
o
tř
e
b
y

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 G

B
 -
 c

h
la
z
e
n
í

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 D

Ř
T
 -
 s

e
rv
. 
z
á
s
.

C
Y

K
Y
-J
 3
 x
 2
,5
 m

m
2

R
o
z
v
a
d
ě
č
 D

D
T

S
 -
 s

e
rv
. 
z
á
s
.

-FA3.6.7

10 kA
16 A/B/3

-FA3.6.8

10 kA
16 A/B/1

-FA3.6.9

R
e
z
e
rv

a

R
e
z
e
rv

a

C
Y

K
Y
-J
 5
 x
 1

0
 m

m
2

V
la
s
tn
í 
s
p
o
tř
e
b
a
 A

T
J
/A

T
N

3-X2:27,28,29 3-X2:30

10 kA
10 A/B/1

3-X2:31

10 kA
10 A/B/1

3-X2:32

-FA3.6.10 -FA3.6.11

R
e
z
e
rv

a

R
e
z
e
rv

a

R
e
z
e
rv

a

C
Y

K
Y
-J
 5

x
6
 m

m
2

E
le

k
tr
io

n
s
ta
la
c
e
 r
o
z
v
o
d
n
y

kWh

M-BUS

-PM3.6

3-X2:16,17,18 3-X2:19 3-X2:20 3-X2:21 3-X2:22 3-X2:23 3-X2:24,25,26

3

Vývody 2
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