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Stredisko: . .
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY
Vedouci strediska: Odpovédny /pio/jektant SO, IO, PS: Vypracoval:/-/ Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR ING. LUKAS FRANC ING. LUKAS FRANC ING. JIRI VELEBIL
Nazev akce: Cislo smlouvy:
> 1 ° > 16 412 206
PRODLOUZENI PODCHODU V ZST. PRAHA HL.N. F———
ETAPA 1 DVZ
Cast: ) . L. Datum:
SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT 11/2018
TECHNOLOGIE TRANSFORMACNICH STANIC VN/NN Cislo &asti:
PS 350 ROZVODNY 0,4KV R51,R61,R71 - TECHNOLOGIE D.3.5
Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formatu:
- 4xA4
e . . . Cislo prilohy:
Vnitfni uzemneéni 12
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Vnitfni uzemnovaci pfipojnice

(pasek FeZn 30/4 mm) na povrchu
60 cm na podlahou na podpérach do zdiva

Pfipojeni na stavajici vnéjsi uzemnovaci sit

Zemnici pasek vnéjSiho uzemnéni

Proudovy spoj (nerozebiratelny)

Srobovany spoj (rozpojitelny)

_SZA?_-_

Svorka zku$ebni pro méfeni o
odpou uzemnéni zemnici sité (rozpojitelna)

BEZPECNOSTNI TABULKY PODLE CSN ISO 3864:

Tabulka &. 1 3907 (ZARIZENI SMi OBSLUHOVAT JEN POVERENY PRACOVNIK)
Tabulka &. 1 7808 + 1 7814 (VYCHOD + UNIKOVA CESTA)
Tabulka &. 1 7821 (OCHRANE PRACOVNI POMUCKY)
Tabulka &. 3 0101 (POZOR - ELEKTRICKE ZARIZENI)
Tabulka &. 14301 (NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI)
Tabulka &. 1 5399 (NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN)
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Bezpecnostni tabulky na rozvadécich jsou soucasti jejich dodavky !
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Vnitfni uzemnovaci pfipojnice
(pasek FeZn 30/4 mm) na povrchu
60 cm na podlahou na podpérach do zdiva

Pfipojeni na stavajici vnéjsi uzemnovaci sit

Zemnici pasek vnéjSiho uzemnéni

Proudovy spoj (nerozebiratelny)

Srobovany spoj (rozpojitelny)

Svorka zku$ebni pro méfeni o
odpou uzemnéni zemnici sité (rozpojitelna)
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Tabulka &. 1 3907 (ZARIZENI SMi OBSLUHOVAT JEN POVERENY PRACOVNIK)
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Tabulka &. 1 7808 + 1 7814 (VYCHOD + UNIKOVA CESTA)

Tabulka &. 1 7821 (OCHRANE PRACOVNI POMUCKY)
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Kabelovy rost 300mm pfikotveny do stropu rozvodny
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Vnitfni uzemnovaci pfipojnice
(pasek FeZn 30/4 mm) na povrchu
60 cm na podlahou na podpérach do zdiva

Pfipojeni na stavajici vnéjsi uzemnovaci sit
Zemnici pasek vnéjSiho uzemnéni
Proudovy spoj (nerozebiratelny)

Srobovany spoj (rozpojitelny)

Svorka zku$ebni pro méfeni o
odpou uzemnéni zemnici sité (rozpojitelna)

BEZPECNOSTNI TABULKY PODLE CSN ISO 3864:
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Bezpecnostni tabulky na rozvadécich jsou soucasti jejich dodavky !

Tabulka &. 1 3907 (ZARIZENI SMi OBSLUHOVAT JEN POVERENY PRACOVNIK)
Tabulka &. 1 7808 + 1 7814 (VYCHOD + UNIKOVA CESTA)
Tabulka &. 1 7821 (OCHRANE PRACOVNI POMUCKY)
Tabulka &. 3 0101 (POZOR - ELEKTRICKE ZARIZENI)
Tabulka &. 14301 (NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI)
Tabulka &. 1 5399 (NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN)

Datum

09/2018

Kreslil

Ing. Lukas$ Franc

Navrhl

Ing. Luka$ Franc

Index

Znéna

Datum

Kontroloval
—

Ing. Miroslav Nezkusil
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g2 Tabulka &. 1 3907 (ZARIZENi SMi OBSLUHOVAT JEN POVERENY PRACOVNIK)
38 Ptiooieni tavaiici vnaisi = i sit Tabulka ¢. 17808 + 17814 (VYCHOD + UNIKOVA CESTA)
e @ fipojent ha stavajict vnejst izemnovact sl Tabulka ¢. 17821 (OCHRANE PRACOVNI POMUCKY)
= Zemnici pasek vnéjsiho uzemnéni [6] Tabulka ¢. 30101 (POZOR - ELEKTRICKE ZARIZENI)
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é } _-.?_-- Proudovy spoj (nerozebiratelny) [8] Tabulka €. 1 5399 (NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN)
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