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Ing. Jiří Barša

Schéma připojení okolí

-
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Supervisory systems, s.r.o.

elektronické přepínací pole

MALOMĚŘICE -
BÍLOVICE

Port server
TS 16

terminálové
  servery

23 WT 21

BŘECLAV -

žst. Lanžhot

PCM

Port server
TS 16

rizeni technologicke LAN

PDP

LAN A LAN B

PCM

NS BŘECLAV

TERM2

Port server
TS 16

TERM1

Port server
TS 16

TERM4TERM3

PDP
monitor.
 UPS 1

monitor.
 UPS 2

KD EON

MRS32 23 WT 23

NEDAKONICE
žst. +

ČERNOVICE -
KŘENOVICE

KŘENOVICE -
NEZAMYSLICE Brno dol. n.

Brno hl. n.
Chrlice -

Křenovice

BRNO -
VLKOV

PCM

žst.

BRNO -
Č.TŘEBOVÁ

BRNO -
Č.TŘEBOVÁ

žst.

SS, NS

ROHATEC -
NEDAKONICE

přenosový systém

23 WT 21 23 WT 2123 WT 21 23 WT 21 23 WT 23 23 WT 21 23 WT 21

MODŘICE -
VRANOVICE

NS, SS

žst.

žst.
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