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SILNOPROUD

(ZABEZPEÈOVACÍ ZAØÍZENÍ)

TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ

ŠACHTA

KABELY

SKLAD DKP

ROZVODNA NN

MÍSTNOST DOZ 1

WC POHOTOVOSTNÍ

MÍSTNOST NAPÁJENÍ

PØEDSÍÒ WC

HLAVNÍ SCHODIŠTÌ

HALA

BATERIE

DENNÍ MÍSTNOST

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

NEOBSAZENO

VÝTAH

2.18

2.17

2.16

2.15

2.14

2.13

2.12

2.11

2.10

2.09

2.08

2.07

2.06

2.05

2.04

2.03

2.02

2.01

SDÌLOVACÍ ZAØÍZENÍ

MSC GSM - R

SDÌLOVACÍ ZAØÍZENÍ

DOZ A ŽST

CHODBA

ÚSTØEDNA

STAVÌDLOVÁ

PVC ANTISTATIC.

KERAM. DLAŽBA

PVC

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

PVC ANTISTATIC.

PVC ANTISTATIC.

PVC ANTISTATIC.

PVC ANTISTATIC.

PVC ANTISTATIC.

PVC ANTISTATIC.

PVC ANTISTATIC.

11,3

63,4

37,8

189,3

2,57

3,15

34,3

64,8

42,2

25,1

4,2

59,5

66,7

1,9

91,4

34,5

33,5

OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

KAZETOVÝ PODHLEDOMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

KZS-TL. 50mm *)

KERAM. SOKL

V. 100mm

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

KERAM. OBKLAD

V. 2020mm

KERAM. OBKLAD

V. 2020mm

KERAM. OBKLAD

V. 2020mm

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

PVC SOKL

PVC SOKL

PVC SOKL

PVC SOKL

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

PVC SOKLOMÍTKA+MALBA

PVC SOKLOMÍTKA+MALBA

PVC SOKLOMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

KAZETOVÝ PODHLED

HLADKÝ

PODHLED SDK

HLADKÝ

PODHLED SDK

HLADKÝ

PODHLED SDK

HLADKÝ

PODHLED SDK

PVC SOKL

KZS-TL. 50mm *)

KZS-TL. 50mm *)

KZS-TL. 50mm *)

TERACO

LITÉ+NATAHOVANÉ

LITÉ TERACO

LITÉ TERACO

ERTMS/ETCS

MÍSTNOST DOZ 2

2.18

2.02

2.03
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2.06

2.072.08

2.09

2.04

2.11
2.12

2.13
2.14
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H
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7
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6
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2
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KABELY

(DATOVÉ CENTRUM)

TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ
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MÍSTNOST

SERVEROVNA 02

TLAKOVÉ NÁDOBY TLAKOVÉ NÁDOBY

(=REZERVA)

PROSTROR PRO

TLAKOVÉ NÁDOBY

4.125 4.125 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375

43.25

43.95

0.35 0.35

7
.3

5
5
.4

7
.3

5

2
0
.1

1
.1

1
.1

2.85

46.8

2
2
.3

8
.3

8
.3

5
.7

25.75 18.2

LEGENDA FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ PLOCH

ŠATNY ZAMÌSTANCÙ

ØÍDÍCÍ SÁLY

ADMINISTRATIVA

WC, UMÝVÁRNY

TECHNOLOGIE, SKLADY, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ BUDOVY

RELAXAÈNÍ PROSTORY PRO ZAMÌSTNANCE, NOCLEŽNY, JÍDELNA

ŠACHTA - VZT

SILNOPROUD

WC - PISOÁR

ROZVODNA NN - B

PØEDSÍÒKA WC

HLAVNÍ SCHODIŠTÌ

CHODBA

SKLAD DKP

WC

2.18

2.17

2.16

2.15

2.14

2.13

2.12

2.11

2.10

2.09

2.08

2.07

2.06

2.05

2.04

2.03

2.02

2.01

-

-

ZÁTÌŽOVÉ PVC

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

9,3

115,4

18,3

4,0

6,0

13,4

281,3

13,4

1,8

12,4

3,7

60,8

OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA

OMÍTKA

OMÍTKA

OMÍTKA

KERAM. OBKLAD

V. 2000mm

KERAM. OBKLAD

V. 2000mm

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

PVC SOKL

PVC SOKL

PVC SOKL

PVC SOKL

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA

PVC SOKL

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

-

LITÉ TERACO

ROZVODNA PO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÁ BUDOVA CDP

NÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHAM2 STÌNYOZN. STROP POZNÁMKA

NÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHAM2 STÌNYOZN. STROP POZNÁMKANÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHAM2 STÌNYOZN. STROP POZNÁMKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ BUDOVA CDP

2.01

2.02

2.182.19

2.20

2.21 2.22 2.03

2.04

2.05

2.06
2.07

2.11

2.12

2.13 2.14

2.15

2.08

2.09

2.10

2.16

2.17

2.23

2.24

2.25

2.26

8.005

4.75 3.2550.5 0.5

3.005

0
.5

0
.5

2.19 70,4 PVC SOKL

2.20 242,4 PVC SOKL

2.21 17,5 PVC SOKL

2.22 18,3 PVC SOKL

2.23 19,7

2.24 29,2

2.25

2.26 12,8

ŠACHTA - KABELY

SERVEROVNA 02

SKLAD DKP

MÍSTNOST SDÌLOVACÍHO ZAØÍZENÍ

POŽÁRNÍ SCHODIŠTÌ

SPOJOVACÍ KRÈEK

NÁKLADNÍ VÝTAH

POŽÁRNÍ SCHODIŠTÌ

VÝTAH

ŠACHTA - KABELY

ŠACHTA - ZOTK, VZT

VÝTAH

ROZVODNA NN - A

SERVEROVNA 01

ZABEZPEÈOVACÍ ZAØÍZENÍ

TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ

DATOVÉ CENTRUM

TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ

POROROŠTY

LITÉ TERACO

-

KERAM. DLAŽBA

ANTISTATICKÉ PVC

ANTISTATICKÉ PVC

ANTISTATICKÉ PVC

ANTISTATICKÉ PVC

ANTISTATICKÉ PVC

PODLAHOVÁ STÌRKA

ANTISTATICKÉ PVC

ANTISTATICKÉ PVC

ANTISTATICKÉ PVC

ANTISTATICKÉ PVC

ZÁTÌŽOVÉ PVC

POROROŠTY

LITÉ TERACO

-

OMÍTKA+MALBA

KERAM. OBKLAD

V. 2000mm

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA

OMÍTKA+MALBA

FASÁDNÍ OBKLAD

TAHOKOV

RASTR 600/600

KAZETOVÝ PODHLED

-

-

-

-

RASTR 600/600

KAZETOVÝ PODHLED

RASTR 600/600

KAZETOVÝ PODHLED

RASTR 600/600

KAZETOVÝ PODHLED

OMÍTKA+MALBA

-

-

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA

-

RASTR 600/600

KAZETOVÝ PODHLED

-

-

KERAM. SOKL

V. 100mm

KERAM. SOKL
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