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zvonkové tablo

nové zvonkové tablo s audio komunikátorem

hlasitá signalizace domovního telefonu

(siréna / houkačka min 60 dB)

strukturovaná kabeláž

ukončena v racku 01 v 2NP

příprava pro kamerový systém

ukončeno v krabičce pod

omítkou

příprava pro kamerový systém

ukončeno v krabičce pod

omítkou

- Veškerá kabeláž bude uložena v elektroinstalačních trubkách pod omítkou

- Kabelové přípravy pro kamerový systém musí být vedeny a ukončeny min 1m od svodů hromosvodu !!!

- Kamery nebudou dodány v rámci oprav objektu - jedná se pouze o kabelové přípravy a návrh rozmístění

- Prvky PZTS a trasy kabeláže budou přizpůsobeny osvětlení a reálným možnostem umístění

- Tato dokumentace musí být dopracována realizační dokumentací přizpůsobenou na konkrétní zařízení

elektronický dveřní zámek

příprava pro kamerový systém

ukončeno v krabičce pod

omítkou

K_01

K_02

K_03

K_04

K_05

K_06

příprava pro kamerový systém

ukončeno v krabičce pod

omítkou

stávající MIS

(ukončení místní kabelizace)

Prostup do 2.NP

SYKFY 5x2x0,5

nové propojení ze stávající skříně MIS

do racku 01 v 2.NP
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TABULKA MÍSTNOSTÍ PŘÍZEMÍ

OZN. NÁZEV
PLOCHA

[m2] SV. V. [m] PODLAHA STĚNY

0P01 ZÁDVEŘÍ ##### 2,985 keramická dlažba malba bílá
0P02 DÍLNA ##### 3,580 cementový potěr malba bílá
0P03 WC MUŽI #### 3,580 keramická dlažba ker.obklad, malba bílá
0P04 WC MUŽI #### 3,580 keramická dlažba ker.obklad, malba bílá
0P05 WC MUŽI #### 3,580 keramická dlažba ker.obklad, malba bílá
0P06 UMÝVÁRNA #### 3,580 keramická dlažba ker.obklad, malba bílá
0P07 KOTELNA ##### 3,580 cementový potěr malba bílá
0P08 SKLAD ##### 3,580 cementový potěr malba bílá
0P09 GARÁŽ PRO OS. AUTOMOBILY ##### 3,580 cementový potěr malba bílá
0P10 GARÁŽ PRO KOLEJ. VOZIDLA ###### 6,100 cementový potěr malba bílá
0P11 DÍLNA ##### 3,580 cementový potěr malba bílá
0P12 SKLAD ##### 3,580 cementový potěr malba bílá
0P13 CHODBA ##### 3,580 keramická dlažba malba bílá
0P14 ELEKTROROZVODNA ##### 3,580 cementový potěr malba bílá

CELKOVÁ PLOCHA ######

generální dodavatel projektu
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stupeň
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SLABOPROUDÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ 1.NP
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A2+ (420 x1150)

LEGENDA EZS

Ústředna (GALAXY GD-520) včetně

akumulátoru v krytu

Klávesnice MK7/CP046

Koncentrátor G8P

PIR+MW duální detektor MX40QZ

Magnetický kontakt MAS203

Venkovní zálohovaná siréna BM200/

EZS

Detektor tříštění skla FG 730

C081

13,8Vss

1,5A

Řídící modul C081 (Zdroj P026 + C080+ G8P + akumulátor)

Modul posilovacího zdroje P026 (Zdroj P026 + G8P + akumulátor)

Spínaný zdroj 13,8Vss/1,5A pro elektronický zámek

Elektronický zámek FAB

Bezkontaktní čtečka iClass R10 

Opticko kouřový detektor SS-2351 NL

vnitřní nezálohovaná siréna SA913

Kabel Li2YCY-TP 4x2x0,5mm2

Kabel FTP-R cat 5e

C080
Řídící modul C080 (pro napojení čtečky karet)
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