Prvky pfesunuté ze stavajiciho rozvadéce RV34
- Jisti€ PL7 - 1f/B/6A - popis ,ovladani” - jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadédi R pro VB* v DK.
- Jisti€ PL7 - 1f/B/10A - popis ,sv WC* - jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK.
- Jisti¢ PL7 - 1f/B/16A - popis ,bojler” - jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK.
- Instalaéni relé s tlacitkem 1f/20A - relé bude nahrazeno novym relé v novém rozvadéci ,R pro VB v DK.
Prvky pfesunuté ze stavajiciho rozvadéce RV5
- Jisti¢ 1f/10A - popis ,pocitac” - vyvod nebyl zjistén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti€em v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK s ptivodnim popisem ,pocitac”, popt. s popisem
Jrezerva“ v pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v souéasném zapojeni nefunkéni.
- Jisti€ 1f/6A - popis ,svétla II“ - napajeni svétel ve sklepé, jistic bude nahrazen novym jisti€em v novém rozvadédi R pro VB* v DK s popisem ,svétla sklep®.
- Jisti¢ 1f/10A - popis ,dat. zasuvky” - vyvod nebyl zji§tén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em s proudovym chrani¢em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s pivodnim popisem
,dat. zasuvky", popf. s popisem ,rezerva“ v pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zjisté€no, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni nefunkeni.
- Jisti¢ 1f/15A - popis ,dalnopis* - vyvod nebyl zjistén, jistic bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s popisem ,rezerva“, popf. s popisem
odpovidajicimu sou¢asnému zapojeni - bude zji§téno pfi rekonstrukci.
- Jisti¢ 1f/15A - popis ,SZD*" - vyvod nebyl zji$tén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s plivodnim popisem ,SZD", popf. s popisem
Jrezerva“ v pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni nefunkéni.
- Jisti¢ 1f/15A - popis ,zasuvky" - vyvod nebyl zjistén, jistic bude nahrazen novym jisticem s proudovym chrani¢em v novém rozvadéci ,R pro VB“ v DK s plivodnim popisem
,zasuvky"“, popf. s popisem ,rezerva“ v pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v sou€asném zapojeni nefunkéni.
- Jisti€ 1f/2A - popis ,svétla, stykac” - napajeni svétel v chodbé a na schodisti, jisti€ bude nahrazen novym jistiéem v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s popisem ,svétla
chodba+schody".
Prvky presunuté ze stavajiciho rozvadéce RV35
- Rozvadéc je osazen jednim jisti¢em 1f/16/B pro ji§téni zasuvky pro napojovy automat, ktery je umistén v ¢ekarné. Tento rozvadé¢ bude zruen bez nahrady. Nové jisténi
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stavajici zasuvky pro napojovy automat bude presunuto do nového rozvadéce ,R pro VB*, ktery bude umistén v DK. ‘ 1f/32A t.1) 1f/32A t.1
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PrvKky presunuté ze stavajiciho rozvadéce RV2 - "spodni pole RSM"
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- Jisti¢ 3f/hodnota nezji§téna - popis ,RV 5 chodba“ - napajeni rozvadéce RV 5, ktery bude zruSen. Jisti¢ bude zruSen bez nahrady.
- Jisti€ PL7 - 3f/B/25A - bez popisu - vyvod nebyl zjistén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK s popisem ,rezerva“. V pfipadé, Ze bude pfi

rekonstrukci zji§téno, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni funkéni, bude popsan dle skute¢ného stavu.
- Jisti¢ 3f/hodnota nezji$téna - bez popisu - vyvod nebyl zjistén, jisti¢ bude nahrazen novym jistiem v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK s popisem ,rezerva“. V pfipade, Ze bude

pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni funkéni, bude popsan dle skute¢ného stavu.

jicivRV 5

- Jisti¢ 3f/hodnota nezji$téna - bez popisu - vyvod nebyl zjitén, jisti¢ bude nahrazen novym jistiem v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK s popisem ,rezerva“. V pfipade, Ze bude
pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v sou€asném zapojeni funkéni, bude popsan dle skute¢ného stavu.
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- Jisti¢ 3f/hodnota nezji§téna - popis ,Svétla“ - vyvod nebyl zjistén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti€em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s popisem ,rezerva“. V pfipadé, Ze
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bude pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni funkéni, bude popsan dle skute¢ného stavu.
Jednofazoveé jistie v poétu 12 ks v horni fadé vpravo:
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- Jisti¢ 1f/6A - popis ,OVL. Vé&ze" - jisti¢ bude nahrazen novym jisti€em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s ptivodnim popisem.

’
T
’
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- Jisti¢ 1f/6A - bez popisu - vyvod nebyl zji§tén, jisti¢ bude nahrazen novym jistiCem v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s popisem ,rezerva“. V pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci
zjisténo, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni funkéni, bude popsan dle skuteéného stavu.

- Jisti¢ 1f/6A - popis ,OVL. Tarif - jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s pvodnim popisem.

- Jisti¢ 1f/16A - popis ,PC. DOP. Denik” - jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadédi R pro VB* v DK s plvodnim popisem.

- Jisti€ 1f/6A - popis ,WC" - vyvod nebyl zjitén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK s popisem ,rezerva“. V pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci

1/B/16A

zjisténo, Ze vyvod je v sougasném zapojeni funkéni, bude popsan dle skuteéného stavu. 0.03

- Jisti& 1f/6A - popis ,SV. CIDLO* - vyvod nebyl zji§tén, jistic bude nahrazen novym jistiéem v novém rozvadégi ,R pro VB* v DK s plivodnim popisem, popF. s popisem

Jrezerva“ v pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v souéasném zapojeni nefunkéni.
- Jisti¢ 1f/hodnota nezji$téna - bez popisu - vyvod nebyl zjitén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti€em v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK's popisem ,rezerva“. V pfipade, Ze bude ‘
pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni funkéni, bude popsan dle skute¢ného stavu.

B/16A | B/16A B/2A B/6A | B/10A | B/16A | 1f/20A B/6A B/6A B/6A | B/16A | B/6A B/6A B/?A N1

- Jisti¢ 1f/ hodnota nezji§téna - popis ,Zasuvky" - vyvod nebyl zji§tén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em s proudovym chrani¢em v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK ‘
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- Jisti€ 1f/15A - bez popisu - vyvod nebyl zjistén, jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK s popisem ,rezerva“. V pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci ‘
zjisténo, Ze vyvod je v sougasném zapojeni funkéni, bude popsan dle skuteéného stavu.
- Jisti€ LSN 1f/B/16A - popis ,ROZVODNICE AUTOMAT" - zfejmé se jedna o vyvod k rozvadéci RV35 v ¢ekarné, ktery bude zrusen. Jisti¢ bude nahrazen novym jisticem ‘
v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s pGvodnim popisem, popf. s popisem ,rezerva“ v pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zji§téno, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni nefunkéni.
- Jisti¢ 1f/C/10A - popis ,RCP Radiostanice MOTOROLA" - jisti¢ bude nahrazen novym jisti€em v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK s plvodnim popisem.
- Jisti¢ 1f/ hodnota nezji§téna - popis ,FM PIHLER" - vyvod nebyl zjistén, jisti¢ bude nahrazen novym jisticem v novém rozvadéci ,R pro VB* v DK s plvodnim popisem, popt.
s popisem ,rezerva“ v pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v souc¢asném zapojeni nefunkéni.
Jednofazové jistice v poctu 6 ks ve spodni fadé vpravo:
- Jisti¢ 1f/10A - popis ,WC - Vodarna“ - jisti¢ bude nahrazen novym jisticem v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK s plvodnim popisem.
- Jisti¢ 1f/10A - popis ,Osvétleni napisy"” - jisti¢ bude nahrazen novym jisti¢em v novém rozvadédi R pro VB* v DK s pvodnim popisem.
- Jisti¢ 1f/10A - popis ,Cekarna RV 14“ - vyvod nebyl zji§tén, jisti& bude nahrazen novym jistiéem v novém rozvadégi ,R pro VB* v DK s piivodnim popisem, popf. s popisem
Jrezerva“ v pfipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zjisténo, Ze vyvod je v sou¢asném zapojeni nefunkéni.
PrvKky presunuté z ¢ekarny
- Do ¢ekarny bude z nového rozvadéce ,R pro VB* v DK instalovan novy kabel CYKY 3Jx2,5, ktery bude v ¢ekarné ukoncen v elektroinstalaéni krabici pro mozné budouci vyuziti.
Prvky pfesunuté z vefejného WC
- Stavajici osvétleni mistnosti ,WC muZzi“ je tvofeno osvétlovacimi télesy v poctu 2 ks na stropé. Kazdé svétlo je ovladano samostatnym vypinaéem u vstupu do mistnosti. Tyto
prvky budou zachovany. Nové jisténi bude pfesunuto z rozvadéce RV2 do nového rozvadéde ,R pro VB, ktery bude umistén v DK.
- Stavajici osvétleni mistnosti ,WC Zeny + invalidi“ je tvofeno zafivkovym osvétlovacim té&lesem na stropé. Svétlo je ovladano samostatnym vypinac¢em u vstupu do mistnosti.
Tyto prvky budou zachovany. Nové jisténi bude pfesunuto z rozvadéée RV2 do nového rozvadéce ,R pro VB®, ktery bude umistén v DK.
Prvky ostatni
- Na VB je umisténo osvétleni nazvu zst. Kopidlno a z kazdé strany VB je osvétleni na vylozniku. Napajeni tohoto osvétleni je ze stavajiciho rozvadéce RV2 v DK. Nové bude
jisténi tohoto osvétleni umisténo v novém rozvadédi ,R pro VB* v DK.
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s pUvodnim popisem, popf. s popisem ,rezerva“ v piipadé, Ze bude pfi rekonstrukci zji§téno, Ze vyvod je v souc¢asném zapojeni nefunkéni.
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Cislo zakazky Z20-039
3f 3f 3f 3f . ) ; . . Datum 01/2022
B/25A B/25A B/25A B/25A SO 12-76-02 zst. Kopidlno, uprava pripojky NN Ucel DSP + PDPS
Pocet listti 13xA4
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| | | | | | | | | | | | sazeni rozvadége pro vnitini elektroinstalaci Eislo vykresu 0011
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