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Tabulka místností - Výpravní hala

Tabulka místností - Administrativní budova

VÝPRAVNÍ
BUDOVA
(2.NP+1.PP)

ADMINIST.
BUDOVA
(4.NP+1.PP)

UBYTOVNA
(4.NP+1.PP)

DRÁŽNÍ OBJEKT (1.NP+1.PP)

2.nástupiště

1.nástupiště

102.1

- ROZVÁDĚČ

LEGENDA:

- OSVĚTLENÍ

- OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉ - VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ

- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ

- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ

- TŘÍFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

- JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ

- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ
OCHRANNÉHO VODIČE

- DVOJZÁSUVKA

- OSVĚTLENÍ S POHYB.ČÍDLEM

- VYPÍNAČ DVOJITÝ

- TERMOSTAT PROSTOROVÝ

- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ

- ZÁSUVKA 1f VENKOVNÍ

- ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ

- DATOVÁ (SDĚLOVACÍ) ZÁSUVKA

- TELEVIZNÍ A RADIO ZÁSUVKA

- TRASA VEDENÍ PRO SVÍTIDLA

- TRASA VEDENÍ NEHOŘLAVÝCH VODIČŮ

- TRASA VEDENÍ POD OMÍTKOU

LEGENDA SVÍTIDEL:

Aktualizace PD dle úprav interiéru  VHR1 01.2020
Aktualizace PD  - úpravy VH dle požadavků SŽR2 01.2021

Správa železnic
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
 

DATUM

OBSAH PŘÍLOHY ČÍSLO KOPIE

POČET FORMÁTŮ

MĚŘÍTKO     
DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY

ZODP. PROJEKTANTVEDOUCÍ PROJEKCE PROJEKTOVAL

PŘÍLOHA Č.ČÁST

ALMAPRO, s.r.o.
Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10
tel.: +420 223 017 333 e-mail: info@almapro.cz / www.almapro.cz

DIČ: CZ24150134
IČ: 24150134

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádražní 129, 266 01 Beroun
SO 110 Rekonstrukce objektu

ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ 1. NP

ING. Jiří ŘEHÁK ING. Miloslav PEJCHAR ING. Miloslav PEJCHAR
HL. INŽ. PROJEKTU

Martin PRAŽSKÝ
Z2021-002
DPS
1:50
01/2021
841x2520

±0,000 = 222,06 m n.m.S-JTSK Bpv

102.1E

J00 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu
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