
RH-A

FV01
TYP
B+C

FU01
Poj.
odp.
125A

HOP

FAR1.1.03
50B/3
50A

003
WL 003

CYKY 3x240+120

HLAVNÍ ROZVÁDĚČ
RH-A

L1, L2, L33+N+PE ~50Hz 400/230V / TN-C-S

CY16 PEN

QM01
BH630
400A
nast. 290A

R1.1.03
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.03

ROZVÁDĚČ
N.J.č.1
RELAY

1.001
WL 1.001

1-CXKH-R 4x10

FAR1.1.08
25B/3
25A

R1.1.08
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.08

ROZVÁDĚČ
N.J.č.2

1.002
WL 1.002

1-CXKH-R 4x10

FAR1.1.11
25B/3
25A

R1.1.11
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.11

ROZVÁDĚČ
N.J.č.3

1.003
WL 1.003

1-CXKH-R 4x10

FAR1.1.23
25B/3
25A

R1.1.23
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.23

ROZVÁDĚČ
N.J.č.4

1.004
WL 1.004

1-CXKH-R 4x10

Wh

PW 1.1.03
Wh

PW 1.1.08
Wh

PW 1.1.11
Wh

PW 1.1.23

R1.1.55d
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.55d
ROZVÁDĚČ

N.J.č.5

1.007
WL 1.007

1-CXKH-R 4x10

FAR1.1.40
25B/3
25A

R1.1.40
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.40

ROZVÁDĚČ
ZÁZEMÍ
KASY

1.005
WL 1.005

1-CXKH-R 4x10

Wh

PW 1.1.40

FAR1.1.43
25B/3
25A

R1.1.43
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.43

ROZVÁDĚČ
VEŘEJNÉ WC

1.006
WL 1.006

1-CXKH-R 4x10

Wh

PW 1.1.43

FAR1.1.71
25B/3
25A

R1.1.72
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.72

ROZVÁDĚČ
N.J.č.6

1.008
WL 1.008

1-CXKH-R 4x10

Wh

PW 1.1.71

FAR1.1.74
80B/3
80A

R1.1.74
ROZVÁDĚČ
m.č. 1.1.74

ROZVÁDĚČ
N.J.č.7

MR. BAKER

1.009
WL 1.009

1-CXKH-R 4x50

Wh

PW 1.1.74

M-BUS

1.022
WL 1.022

1-CXKH-R 3x1,5

SVÍTIDLA
1.1.55/1.1;1.2

FAS1
10B/1
10A

FI01
25-4p/
-0.03
25A

1.024
WL 1.024

1-CXKH-R 3x1,5

FAS3
10B/1
10A

1.023
WL 1.023

1-CXKH-R 3x1,5

SVÍTIDLA
1.1.55/3.1;3.2

FAS2
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.55/6.1;6.2

ZÁSUVKA
ZS1.55/1

1.010
WL 1.010

1-CXKH-R 3x2,5

1.011
WL 1.011

1-CXKH-R 3x2,5

1.012
WL 1.012

1-CXKH-R 3x2,5

1.025
WL 1.025

1-CXKH-R 3x1,5

FAS4
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.01/1.1

1.026
WL 1.026

1-CXKH-R 3x1,5

FAS5
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.01/3.1

1.081
WL 1.081

1-CXKH-R 3x1,5

PK2O10

FAPK2O10
2B/1
2A

1.082
WL 1.082

1-CXKH-R 3x1,5

PK2P10

FAPK2P10
2B/1
2A

1.067
WL 1.067

PraFlaDur 5x2,5

NZS

FANZS
6B/1
6A

FAPZTS31
6B/1
6A

1.083
WL 1.083

1-CXKH-R 3x1,5

PK2O12

FAPK2O12
2B/1
2A

1.084
WL 1.084

1-CXKH-R 3x1,5

PK2P12

FAPK2P12
2B/1
2A

1.085
WL 1.085

1-CXKH-R 3x1,5

PK2O13

FAPK2O13
2B/1
2A

1.086
WL 1.086

1-CXKH-R 3x1,5

PK2P13

FAPK2P13
2B/1
2A

1.087
WL 1.087

1-CXKH-R 3x1,5

PK2O14

FAPK2O14
2B/1
2A

1.088
WL 1.088

1-CXKH-R 3x1,5

PK2P14

FAPK2P14
2B/1
2A

1.089
WL 1.089

1-CXKH-R 3x1,5

PK2O15

FAPK2O15
2B/1
2A

1.090
WL 1.090

1-CXKH-R 3x1,5

PK2P15

FAPK2P15
2B/1
2A

1.054
WL 1.054

1-CXKH-R 3x1,5

DV1
OTVÍRÁNÍ

DVEŘÍ

FADV1
6B/1
6A

1.056
WL 1.056

1-CXKH-R 3x1,5

DV2
OTVÍRÁNÍ

DVEŘÍ

FADV2
6B/1
6A

1.058
WL 1.058

1-CXKH-R 3x1,5

DV3
OTVÍRÁNÍ

DVEŘÍ

FADV3
6B/1
6A

1.060
WL 1.060

1-CXKH-R 3x1,5

DV4
OTVÍRÁNÍ

DVEŘÍ

FADV4
6B/1
6A

1.062
WL 1.062

1-CXKH-R 3x1,5

DV5
OTVÍRÁNÍ

DVEŘÍ

FADV5
6B/1
6A

1.064
WL 1.064

1-CXKH-R 3x1,5

DV6
OTVÍRÁNÍ

DVEŘÍ

FADV6
6B/1
6A

1.073
WL 1.073

1-CXKH-R 5x2,5

AHU1
VZT

JEDNOTKA

1.075
WL 1.075

1-CXKH-R 3x1,5

AHU3
VZT

JEDNOTKA

FAAHU3.1
10B/1
10A

FAAHU1.1
16B/3
16AFI01-L1,L2,L3

TA1.1.59d
250/5A
0,5 S

FU2
2A

ZS

úř.ověř.
Wh

PW 1.1.59d

FAR1.1.55d
BD250
In = 250A
nast. 180A

1.077
WL 1.077

1-CXKH-R 3x1,5

PK2O3

FAPK2O3
2B/1
2A

1.078
WL 1.078

1-CXKH-R 3x1,5

PK2P3

FAPK2P3
2B/1
2A

1.079
WL 1.079

1-CXKH-R 3x1,5

PK2O4

FAPK2O4
2B/1
2A

1.080
WL 1.080

1-CXKH-R 3x1,5

PK2P4

FAPK2P4
2B/1
2A

L1, L2, L3

1.072
WL 1.072

1-CXKH-R 3x1,5

PZTS
1.1.72

FAPZTS72
6B/1
6A

PE

N

M-BUS

1.051
WL 1.051

1-CXKH-R 3Jx1,5

INFORMAČNÍ
TABULE
1.1.27/1

FACLV1.27/1
6B/1
6A

ZS1.55/1

PE

N

ZÁSUVKA
ZS1.55/2

ZS1.55/2
ZÁSUVKA
ZS1.55/3

ZS1.55/3

1.013
WL 1.013

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.01/1

ZS1.01/1

1.014
WL 1.014

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.01/2

ZS1.01/2

1.015
WL 1.015

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.01/3

ZS1.01/3

1.016
WL 1.016

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.01/4

ZS1.01/4

1.017
WL 1.017

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.02a/1

ZS1.02a/1

1.018
WL 1.018

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.02a/2

ZS1.02a/2

1.019
WL 1.019

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.02b/1

ZS1.02b/1

1.020
WL 1.020

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.02b/2

ZS1.02b/2

1.021
WL 1.021

1-CXKH-R 3x2,5

ZÁSUVKA
ZS1.02b/3

ZS1.02b/3

FI02
25-4p/
-0.03
25A

1.027
WL 1.027

1-CXKH-R 3x1,5

FAS6
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.01/4.1

1.028
WL 1.028

1-CXKH-R 3x1,5

FAS7
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.01/5.1

FI02-L1,L2,L3

1.029
WL 1.029

1-CXKH-R 3x1,5

FAS8
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.02a/1.1; 1.2;

1.3; 1.4; 1.5;
1.6; 1.7

1.030
WL 1.030

1-CXKH-R 3x1,5

FAS9
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.02a/2.1; 2.2;

2.3; 2.4

FI03
25-4p/
-0.03
25A

1.031
WL 1.031

1-CXKH-R 3x1,5

FAS10
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.02a/3.1; 3.2;

3.3; 3.4; 3.5

1.032
WL 1.032

1-CXKH-R 3x1,5

FAS11
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.02a/5.1; 5.2;
5.3; 5.4; 5.5; 5.6

1.033
WL 1.033

1-CXKH-R 3x1,5

FAS12
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.02a/7.1; 7.2;

7.3; 7.4; 7.5;
7.6; 7.7

FI03-L1,L2,L316A
0,03
16B/2
FAZS1.55/1

16A
0,03
16B/2
FAZS1.55/2

16A
0,03
16B/2
FAZS1.55/3

16A
0,03
16B/2
FAZS1.01/1

16A
0,03
16B/2
FAZS1.01/2

16A
0,03
16B/2
FAZS1.01/3

16A
0,03
16B/2
FAZS1.01/4

16A
0,03
16B/2
FAZS1.02a/1

16A
0,03
16B/2
FAZS1.02a/2

16A
0,03
16B/2
FAZS1.02b/1

16A
0,03
16B/2
FAZS1.02b/2

16A
0,03
16B/2
FAZS1.02b/3

1.038
WL 1.038

1-CXKH-R 3x2,5

JÍZDENKOVÝ
AUTOMAT
1.1.02/A1

16A
0,03
16B/2
FA102/A1

1.034
WL 1.034

1-CXKH-R 3x1,5

FAS13
10B/1
10A

SVÍTIDLA
1.1.18; 1.1.19;
1.1.27; 1.1.28;
1.1.29; 1.1.71

ZÁZEMÍ

FI04
25-4p/
-0.03
25A

1.035
WL 1.035

1-CXKH-R 3x1,5

FAS14
10B/1
10A

SVÍTIDLA
REZERVA

1.036
WL 1.036

1-CXKH-R 3x1,5

FAS15
10B/1
10A

SVÍTIDLA
VENKOVNÍ

1.037
WL 1.037

1-CXKH-R 3x1,5

SVÍTIDLA
VENKOVNÍ

FAS16
10B/1
10A

1.039
WL 1.039

1-CXKH-R 3x2,5

PRODEJNÍ +
NÁPOJOVÝ
AUTOMAT

1.1.27

16A
0,03
16B/2
FAPA1.1.27

1.039
WL 1.039

1-CXKH-R 3x2,5

PRODEJNÍ +
NÁPOJOVÝ
AUTOMAT

1.1.27

16A
0,03
16B/2
FAPA1.1.27

1.040
WL 1.040

1-CXKH-R 3x2,5

PRODEJNÍ
AUTOMAT

1.1.2b/1

16A
0,03
16B/2
FAPA1.02b/1

1.041
WL 1.041

1-CXKH-R 3x2,5

PRODEJNÍ
AUTOMAT

1.1.2b/2

16A
0,03
16B/2
FAPA1.02b/2

1.042
WL 1.042

1-CXKH-R 3x2,5

PRODEJNÍ
AUTOMAT

1.1.2b/3

16A
0,03
16B/2
FAPA1.02b/3

1.043
WL 1.043

1-CXKH-R 3x2,5

PRODEJNÍ
AUTOMAT

1.1.55/1

16A
0,03
16B/2
FAPA1.55/1

1.044
WL 1.044

1-CXKH-R 3x2,5

PRODEJNÍ
AUTOMAT

1.1.55/2

16A
0,03
16B/2
FAPA1.55/2

1.045
WL 1.045

1-CXKH-R 3x2,5

PRODEJNÍ
AUTOMAT

1.1.55/3

16A
0,03
16B/2
FAPA1.55/3

1.046
WL 1.046

1-CXKH-R 3x2,5

BANKOMAT 1
Z1.1.29/B1

16A
0,03
16B/2
FAB1

1.047
WL 1.047

1-CXKH-R 3x2,5

BANKOMAT 2
Z1.1.29/B2

16A
0,03
16B/2
FAB2

Z1.1.29/B1 Z1.1.29/B2

1.052
WL 1.052

1-CXKH-R 3Jx1,5

INFORMAČNÍ
TABULE
1.1.27/2

FACLV1.27/2
6B/1
6A

1.050
WL 1.050

1-CXKH-R 3Jx1,5

INFORMAČNÍ
TABULE
1.1.18/1

FACLV1.18/1
6B/1
6A

1.053
WL 1.053

1-CXKH-R 3Jx1,5

INFORMAČNÍ
TABULE

REZERVA

FACLV1
6B/1
6A

1.055
WL 1.055

1-CXKH-R 3x2,5

DC1
DVEŘNÍ
CLONA

FADC1
6B/1
6A

1.057
WL 1.057

1-CXKH-R 3x2,5

DC2
DVEŘNÍ
CLONA

FADC2
6B/1
6A

1.059
WL 1.059

1-CXKH-R 3x2,5

DC3
DVEŘNÍ
CLONA

FADC3
6B/1
6A

1.061
WL 1.061

1-CXKH-R 3x2,5

DC4
DVEŘNÍ
CLONA

FADC4
6B/1
6A

1.063
WL 1.063

1-CXKH-R 3x2,5

DC5
DVEŘNÍ
CLONA

FADC5
6B/1
6A

1.065
WL 1.065

1-CXKH-R 3x2,5

DC6
DVEŘNÍ
CLONA

FADC6
6B/1
6A

1.066
WL 1.066

1-CXKH-R 3x2,5

VENTILÁTOR
ZÁDVEŘÍ

HALA

FAVENT1.1.01
2B/1
2A

1.049
WL 1.049

1-CXKH-R 3Jx1,5

INFORMAČNÍ
TABULE
1.01/2

FACLV1.01/2
6B/1
6A

1.048
WL 1.048

1-CXKH-R 3Jx1,5

INFORMAČNÍ
TABULE

1.01/1

FACLV1.01/1
6B/1
6A

1.068
WL 1.068

1-CXKH-R 3Jx1,5

EKV

FAEKV
6B/1
6A

1.069
WL 1.069

1-CXKH-R 3x1,5

NVI

FANVI
6B/1
6A

1.070
WL 1.070

1-CXKH-R 3x1,5

MaR

FAMaR
16B/1
16A

1.071
WL 1.071

1-CXKH-R 3x1,5

PZTS
1.1.31

1.074
WL 1.074

1-CXKH-R 3x1,5

AHU1
VZT

ČERPADLO

1.076
WL 1.076

1-CXKH-R 3x1,5

AHU3
VZT

ČERPADLO

FAAHU1.2
6B/1
6A

FAAHU3.2
6B/1
6A

1.091
WL 1.091

CYKY-J 3x1,5

10A
0,03
10B/2
FA1.1.17S

1.092
WL 1.092

CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKY
Z1.1.17

ROZVODNA
HALA

16A
0,03
16B/2
FA1.1.17Z

Z1.1.17
SVÍTIDLA

1.1.17
ROZVODNA

HALA

1.093
WL 1.093

1-CXKH-R-J 3x2,5

POŽÁRNÍ
ROLETA

FAPO1
16B/1
16A

POŽÁRNÍ
ROLETA

POŽÁRNÍ
ROLETA

POŽÁRNÍ
ROLETA

FAPO2
16B/1
16A

FAPO3
16B/1
16A

FAPO4
16B/1
16A

1.094
WL 1.094

1-CXKH-R-J 3x2,5

1.095
WL 1.095

1-CXKH-R-J 3x2,5

1.096
WL 1.096

1-CXKH-R-J 3x2,5

TR 230/24V
NA DIN LIŠTU

K OVL. PK

FATRPK
2B/1
2A

TRPK
230/24V
100VA

FI05
25-4p/
-0.03
25A

Aktualizace PD  - úpravy VH dle požadavků SŽR2 01.2021

Správa železnic
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
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