RUPS
400V, 63A CXKH-R-J 5%6
CXKH-R-J 5x16 | <
X MC.110 | CXKH-R-J 5x6 CXKH-R-J 5%6
CXKH-R-J 5x16
UPS.0IS [AC
25kVA5kW | Ac| M
60 min
RNO-SUB!
230V, 25A )
P
CXKH-R-J 3x4 CENTRALANO T8
VC. BATERI R1.VG (K STANi A GARAZE)
400V, 40A
[——] M.C. 110
400V %(I)-,! ATS-DA CXKH-R-J 5x10 DA
ROZVODNANN 400V, 400A ,
ME 111 Cs/Ts CYKY-J 3120470 G ) DESELAGREGAT
s CYKY-1 34120470 400V / 253KVA/ 202kW
AYKY 31186405 ST ME 111a VEDL. OBJEKT - ZASTR. STAN
- - +
S0.101-1.NP X cs S0.101-1.NP
ROZVADEC V OPLOCEN
PRISTUPNY ZVENKU AREALU 3
RE-HZS RNNb (LDSZ)
NR112INKD7D (400V, 250A) SR622INKW2 (400V, 400-1600A)
ELEKTROMEROVY ROZVADEC VENKOVNi KOMPAKTNI PILIR
FAKTURACNI MEREN ODBERU \/ SEVERNIM OPLOCENI AREALU
VENKOVNI KOMPAKTNI PILIR
1-AYKY 3x185+95 1-AYKY 3x240+120 OBJ.S7 (ST. 434/1) - PN1/ 250A
PN1/250A 1-AYKY 3x240+120 SPH1 / REZERVA
SPH1/ REZERVA
2% 1-AYKY 3x240+120 1-AYKY 3x50+25 MAJAK - PNO / 80A
1-AYKY 3x185+95 ODDELENI - KS12-1 - PN1/ 250A
1-AYKY 3x240+120 ODDELENI - KS12-1 - SPH1 / REZERVA
RNNa (LDSZ) STAVAJICI VYvODY
SR722INKW2 (400V, 400-1600A)
VENKOVNi KOMPAKTNI PILIR
OBEZDENEHO ROZVADECE.
1-AYKY 3x240+120 (PRO NEDOSTATEK VYVODU)
, 1-AYKY 3x185+95
VENKOVNI PROSTOR STAVAJICI NAPAJENI
ZHL. NADRAZI
MIMO AREAL HZS 278 LPOLE G, BAT
LEGENDA:
Yy . i " ientaéni schéma: Razitko opravnéné osoby:
[emm1]  EL ROZVADEC - SOUGAST DODAVKY ELEKTRO GASTI PD Orientacni schéma: S
@ NAHRADNI ZDROJ - DIESELAGREGAT 400V, 253kVA, PRO PROVOZ SO105 .
AZ 72hod. SOUVISLE, VENKOVNI PROVEDENI V KAPOTAZI |
GU [AC NAHRADNI ZDROJ PRO OIS - UPS 400V/400V, 25KVA/25KW, 60min. |:|
AC DVOJITA KONVERZE, DATOVA KOMUNIKACE $0.101
CSITS NOUZOVE VYPNUTI NAPAJENI - CENTRAL STOP/ TOTAL STOP ) w U‘I‘I’I’ITITI'
Podpis: Datum:
POZN AM KY: Revize: Datum; Popis: Kontroloval:

- NAHRADN ZDROJ - DIESELAGREGAT JE NAVRZEN PRO ZALOHOVANI PRIKONU
POTREBNEHO PRO PROVOZ CELEHO OBJEKTU NOVE HZS

- NAHRADN ZDROJ - UPS.0IS JE NAVRZEN POUZE PRO BEZVYPADKOVE NAPAJENI
0IS A ZASEDACI MISTNOSTI PRO FUNKCI KRIZOVEHO STABU

NAPAJENiI ROZVADECU V HL OBJEKTU S0.101

Stavebnik/ investor:

Zastupce investora:

Stavebni sprava zapad,

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Mésto

Sokolovska 1955/278, 190 00, Praha 9

IS SPRAVA

z ZELEZNIC

generalni projektant stavby:

ARTECH spol. sr.o.

Vaclavské namésti 819/43, 110 00 Praha , IC: 25024671
Adresa pro doru¢ovani: Zizkova 152, 436 01 Litvinov

E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782

“» ARTECH

PROJEKTOVA PRIPRAVA A REALIZACE STAVEB

vypracoval (projektant): autorizoval (zodpovédny projektant): fizeni projektu (vedouci projektant): Cislo vyhotoveni:
Karel Réber Karel Réber Ing. Jaroslav Henzl
kraj: |StFedoa‘,esky I Tobec | Nymburk P | Nymburk
Areal HZS Nymburk spelP0 | PDPS
datum 05/2021

D1.03 S0O.103 VEDLEJSI OBJEKT- GARAZ format A3 (2xA4)
D1.03.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB |meitko ---
D1.03.4.4 SILNOPROUDE ROZVODY A BLESKOSVOD zakazka 2154

v y y s ’ Cislo (ozn.)
02 - Pfehledové schéma napajeni HZS dokumentu: 02.




