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LIST 11

OBSAH / POSLEDNÍ ZMĚNA

LISTY VÝKRESU:

Ostatní listy jsou předmětem starších výkresů dle následujícího rozpisu.
Tento výkres obsahuje pouze změny listů, jež jsou jeho obsahem k danému datu.
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TENTO VÝKRES

TENTO VÝKRES
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TENTO VÝKRES

TENTO VÝKRES

TENTO VÝKRES

TENTO VÝKRES

TENTO VÝKRES

TENTO VÝKRES

TENTO VÝKRES

TENTO VÝKRES

2_8x1
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2_8x1

2_8x1
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2_8x1

2_8x1
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PÁTE�NÍ KABELY - JIŽNÍ ZHLAVÍ

PÁTE�NÍ KABELY - SEVERNÍ ZHLAVÍ

MÍSTNÍ KABELIZACE St.1 - KO1, KO2

MÍSTNÍ KABELIZACE St.1 - KO3, KO4

MÍSTNÍ KABELIZACE St.1 - KO5, KO6, KO7

MÍSTNÍ KABELIZACE střed - KS1 (MOZAS), R01 (EMZZ)

MÍSTNÍ KABELIZACE střed - KS2 (MOZAS)

MÍSTNÍ KABELIZACE střed - KS3 (MOZAS)

MÍSTNÍ KABELIZACE St.2 - SÚ sever

MÍSTNÍ KABELIZACE St.2 - KO1, KO2

MÍSTNÍ KABELIZACE St.2 - KO3, KO4

pro daný prvek pouze na přívodním kabelu do úrovně skříně)

(v případě umístění značky ve skříni se jedná o násobení žil

čtyřnásobení žil

trojnásobení žil

dvojnásobení žil

do úrovně skříně jednoduché žíly

demontované kabely a zařízení

definitivní kabely a zařízení použité v provizorních stavech

provizorní kabely a zařízení 

kabely zřizované

stávající kabely a zařízení

kabely označené "ZE" jsou typu TCEKPFLEZE

neoznačené kabely jsou typu TCEKEE

LIST 12 TENTO VÝKRES 2_8x1MÍSTNÍ KABELIZACE RD - PZS "A" v km 26,736, PZS "H" v km 21,620

LIST 13 TENTO VÝKRES 2_8x1MÍSTNÍ KABELIZACE RD - PZS "BJ" v km 1,365

LIST 14 TENTO VÝKRES 2_8x1MÍSTNÍ KABELIZACE RS - PZS "A" v km 23,235, PZS "E" v km 28,716

LIST 15 TENTO VÝKRES 2_8x1MÍSTNÍ KABELIZACE RS - PZS "B" v km 23,902, PZS "C" v km 24,239

LIST 16 TENTO VÝKRES 2_8x1MÍSTNÍ KABELIZACE RD - PZS "D" v km 29,133, PZS "C" v km 29,340
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15KN

3Px1 (30m)

17KN

19KN

3Px1 (85m)

23KN

3Px1 (55m)

21KN

3Px1 (280m)

K
S

1
7aKN

3020-3Px1 (260m)

5aKN

3021-3Px1 (50m)

1KN

3022-3Px1 (15m)

2KN

3023-3Px1 (20m)

6KN

3024-3Px1 (45m)

8KN

3025-3Px1 (115m)

13KN

3017-4Px1 (205m)

11KN

3018-3Px1 (35m)

9KN

3019-3Px1 (10m)

R
0

1

č.v. 2.801 - list 6



K
S

2 1003-7Px1 (30m) Lc3b

1004-7Px1 (80m) Lc2
6

5

1005-7Px1 (100m) Lc1
6

1006-7Px1 (40m) Lc8
6

1007-7Px1 (35m) Lc6
6

1008-7Px1 (40m) Lc5
6

1009-7Px1 (25m) Lc7
6

1010-12Px1 (55m) Lc9
6

Lc11
6

Lc13
6

1011-12Px1 (100m)

1012-12Px1 (150m)

Se121013-12Px1 (250m)

Sc7
4

1017-12Px1 (140m) Sc5
4

2

1016-7Px1 (40m)

Se91018-12Px1 (225m) Se82

2

1019-4Px1 (60m)

Se111014-12Px1 (305m) 2

Se101015-12Px1 (190m) 2

2004-4Px1 (45m) 63

2003-4Px1 (90m) 53

2002-4Px1 (270m) 56

2005-7Px1 (95m) 55

2007-7Px1 (175m) 68

2008-4Px1 (270m) 47

2009-4Px1 (180m) 49

2011-7Px1 (80m) 54

2013-4Px1 (45m) 51

2016-7Px1 (180m) 59XB

K
S

2

2006-4Px1 (60m) 74

2010-4Px1 (25m) 52

2015-4Px1 (175m) 59XA

č.v. 2.801 - list 7



K
S

3 3003-4Px1 (280m)

V68-74N

3004-3Px1 (25m)

3005-3Px1 (25m)

V59N

3005a-3Px1 (5m)

2sKN

3007-3Px1 (85m) 3006-3Px1 (60m)

V51NV53N

3008-4Px1 (100m) 3009-4Px1 (50m)

V56NV55N

3010-4Px1 (50m)

V63N

3011-3Px1 (175m)

V49N7KN

3012-3Px1 (5m)

3013-3Px1 (210m)

V47N5KN

3014-3Px1 (180m)

3015-3Px1 (305m)

6sKN

3016-3Px1 (5m)

V52-54N

13sKN

4002-3Px1 (150m)

13KR

4003-3Px1 (5m)

V68-74R1

4004-3Px1 (100m)

11KR

4005-3Px1 (5m)

V63R1

4006-3Px1 (55m)

9KR

4007-3Px1 (5m)

V56R1

4008-3Px1 (30m)

7KR

4009-3Px1 (5m)

V55R1

4010-3Px1 (40m)

5KR

4011-3Px1 (5m)

V55R2

4012-3Px1 (100m) 4013-3Px1 (5m)

V51R1 1KR

4014-3Px1 (30m)

V53R1

4015-3Px1 (80m) 4016-3Px1 (5m)

V51R2 2KR

4017-3Px1 (40m) 4018-3Px1 (5m)

6KRV52-54R2

4019-3Px1 (45m) 4020-3Px1 (5m)

8KRV52-54R1

4021-3Px1 (85m)

V59R V53R2

4022-3Px1 (55m)

4023-4Px1 (100m)

V63R2

4024-3Px1 (50m)

V56R2

4025-3Px1 (50m)

V68-74R2

4026-3Px1 (310m)

V49R

4027-3Px1 (5m)

7aKR

4028-3Px1 (220m)

V47R 5aKR

4029-3Px1 (180m)
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S
Ú

 s
e
v
e
r 2

Se19106-3Px1 (320m)

2

Se18107-3Px1 (365m)

212-4Px1 (55m) 85XB

213-4Px1 (55m) 85XA

215-4Px1 (60m)

92 216-7Px1 (145m)

84XA

217-4Px1 (65m) 84XB

219-4Px1 (90m) 76b2

214-7Px1 (15m)76b1

93a2

221-7Px1 (15m)93a1

220-4Px1 (210m)

93XA

223-7Px1 (65m)VkZ1

222-4Px1 (40m)

98b2

234-7Px1 (60m)98b1

218-4Px1 (220m)

224-7Px1 (80m)

225-4Px1 (80m) 80

72

226-4Px1 (75m) 82

227-4Px1 (35m)

228-7Px1 (85m) 77

73

S
Ú

 s
e
v
e
r

229-4Px1 (35m)70

230-7Px1 (120m) 74XA

231-4Px1 (35m)58

232-7Px1 (160m) 66

236-7Px1 (15m)

235-4Px1 (90m) 76a2

76a1

93b2

93b1

237-4Px1 (200m)

238-7Px1 (180m)
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V84N

V76N

302-3Px1 (125m)

303-3Px1 (135m)

V80N

V73N

V93XAN

V70-77N
V82N

304-4Px1 (60m)

305-3Px1 (15m)

306-3Px1 (10m)

307-2Px1 (35m)

V72N
308-2Px1 (80m)

324-3Px1 (55m)

V70N
325-2Px1 (50m)

V74XAN

V66N
309-3Px1 (160m)

311-2Px1 (30m)
V58aN

V58bN
310-3Px1 (35m)

V93XAR
403-2Px1 (50m)

404-2Px1 (130m)
V82R

405-2Px1 (130m)
V85R

406-4Px1 (80m)

407-3Px1 (35m)

V72R

V80R

408-2Px1 (75m)

V70R

430-3Px1 (180m)

431-2Px1 (100m)

V74XAR



L13108-7Px1 (15m)
K

O
1

 (
S

t.
2

) 4

4

110-4Px1 (90m)
3

L2

L6

109-12Px1 (95m)

4

3

111-12Px1 (70m)

112-7Px1 (110m)

L25-31

L51-59

4

2

113-7Px1 (80m)

114-3Px1 (60m)

L15

4

4

115-12Px1 (130m) L17

L19 116-7Px1 (55m)

4

4

117-12Px1 (320m) L21

L23 118-7Px1 (10m)

2 Se13119-3Px1 (185m)

Se14

K
O

2
 (

S
t.

2
)

2

2

102-3Px1 (80m)
2

Se15

Se17

101-4Px1 (80m)

103-3Px1 (160m)

Se16
2

104-3Px1 (240m)

201-4Px1 (50m)

202-7Px1 (70m)

90

97

203-4Px1 (70m) 64

75 204-7Px1 (120m)

110

VkO1

205-4Px1 (105m)

206-7Px1 (70m)

98a2

98a1

207-4Px1 (120m)

208-7Px1 (15m)

101

209-4Px1 (165m)

210-7Px1 (95m)

100XA

233-4Px1 (180m) 100XB
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(ex Se12)
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V75N
314-3Px1 (100m)

K
O

3
 (

S
t.

2
)

313-3Px1 (30m)

VKN

315-3Px1 (80m)
V64N

316-3Px1 (25m)
V92-98N

V110N

317-3Px1 (65m)
DKN

10cN

319-3Px1 (75m)

320-3Px1 (5m)
AKN

318-4Px1 (150m) V101N

V100N

V93N

322-3Px1 (5m)

321-3Px1 (50m)

V90N
V85N

418-4Px1 (105m)

419-3Px1 (20m)
10cKR

6sKR
V100R

421-3Px1 (20m)

V90R
420-4Px1 (55m)

V64R
V93R

V75R
422-7Px1 (45m)

VKR
423-3Px1 (225m)

424-3Px1 (115m)

425-3Px1 (215m)
V101R

V97R
427-2Px1 (35m)

K
O

4
 (

S
t.

2
)

410-7Px1 (160m)

409-3Px1 (8m)

21KR
V58bR

23KR
V58aR

412-7Px1 (125m)

411-3Px1 (55m)

17KR

19KR

V73R

V66R

413-3Px1 (60m)
15KR

V84R

V76R

414-7Px1 (20m)
13sKR

415-3Px1 (95m)
2sKR
V92-98R

V110R

V97N

VAKR
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ksl B

603-3Px1 (30m)
3J

604-3Px1 (30m)
4J

5T
505-3Px1 (650m)

5J
605-3Px1 (370m)

4T
504-3Px1 (360m)

ksl A
m

ě
n
ič

e
 B

Z
B

 1
/7

5

721-12Px1 (25m)

722-7Px1 (15m)

A

C

B

R
D

 p
ře

je
z
d

u
 "

A
" 

v
 e

v
.k

m
 2

6
,7

3
6

ksl B

603-3Px1 (6m)
3J

604-3Px1 (5m)
4J

4T
504-3Px1 (183m)

ksl A

m
ě
n
ič

e
 B

Z
B

 1
/7

5

721-12Px1 (25m)

722-7Px1 (15m)

A

B

R
D

 p
ře

je
z
d
u
 "

H
" 

v
 e

v
.k

m
 2

1
,6

2
0

802-7Px1 (113m)

2T

R
2

502-2Px1 (3m)

3T
503-3Px1 (115m)

801-12Px1 (570m)
PZS "G"

do RD

421-TCEKEZE 3Px1 (50m)

422-TCEKEZE 3Px1 (50m)

411-TCEKEZE 3Px1 (50m)

412-TCEKEZE 3Px1 (50m)
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ksl B

402-3Px1 (30m)

404-3Px1 (30m)

301-3Px1 (420m)

ksl A

701-30Px1 (10m) A

B

R
D

 p
ře

je
z
d

u
 "

B
J
" 

v
 e

v
.k

m
 1

,3
6

5 401-TCEKEZE 3Px1 (30m)

403-TCEKEZE 3Px1 (30m)

1JN

1JR

2JR

304-3Px1 (600m)
2JN

306-3Px1 (600m)
3JN

3JR
406-3Px1 (830m)

702-24Px1 (40m)

703-24Px1 (20m) C

D704-24Px1 (30m)
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A

B

C

A

R
S

 p
ře

je
z
d
ů
 "

A
" 

v
 e

v
.k

m
 2

3
,2

3
5
 a

 "
E

" 
v
 e

v
.k

m
 2

8
,7

1
6

Š
M

 3 01-CYKY 5Dx4

02-CYKY 3Ax10

AYAY 4x16 (10m)

přípojka

04-16Px1 (5m)

05-16Px1 (40m)

06-7Px1 (25m)

07-16Px1 (50m)

B08-16Px1 (40m)

P
Z

S
 "

E
" 

v
 e

v
.k

m
 2

8
,7

1
6

P
Z

S
 "

A
" 

v
 e

v
.k

m
 2

3
,2

3
5
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ksl a

358-3Px1 (640m)

ksl b

A

B

R
S

 p
ře

je
z
d

u
 "

B
" 

v
 e

v
.k

m
 2

3
,9

0
2 450-TCEKEZE 3Px1 (10m)

452-TCEKEZE 3Px1 (27m)

CKN

1N
356-3Px1 (7m)

850-7Px1 (8m)

852-7Px1 (22m)

Š
M

 3 914-CYKY 4x4 (5m)

AYAY 3Cx2,5

ksl b

ksl a

A

B

R
S

 p
ře

je
z
d

u
 "

C
" 

v
 e

v
.k

m
 2

4
,2

3
9 454-TCEKEZE 3Px1 (22m)

456-TCEKEZE 3Px1 (6m)

856-7Px1 (30m)

854-7Px1 (9m)

Š
M

 3 912-CYKY 4x4 (5m)

AYAY 3Cx2,5

AYKY

AYKY
do RD PZS "D"

do RD PZS "D"
586-TCEKFY 24Px1 (690m)

582-TCEKFY 24Px1 (1180m)
do SÚ sever

584-TCEKFY 24Px1 (390m)

do RD PZS "D"
464-TCEKFY 7Px1 (690m)

468-3Px1 (8m)

CKR
462-3Px1 (370m)

470-3Px1 (7m)
3R

1R

862-7Px1 (40m)
SMO

C868-7Px1 (30m)

na "D")
pro PZS
(přípojka
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ksl B

1N

ksl A

502-24Px1 (22m)

B

C

A

R
D

 p
ře

je
z
d
u
 "

D
" 

v
 e

v
.k

m
 2

9
,1

3
3 601-NK 4x1,5

602-NK 4x1,5

501-24Px1 (10m)

6Px1 (6m)
SMO

513-3Px1 (20m)

a při posunech
ovl. skříňka PZS

301-3Px1 (14m)

ksl B

ksl A

504-24Px1 (18m) B

A

R
D

 p
ře

je
z
d
u
 "

C
" 

v
 e

v
.k

m
 2

9
,3

4
0

503-24Px1 (12m)

514-3Px1 (22m)

a při posunech
ovl. skříňka PZS

603-NK 4x1,5 (50m)

604-NK 4x1,5 (50m)

302-3Px1 (325m)

3N
302b-3Px1 (5m)

R
O

Z

2N
302a-3Px1 (5m)

401-3Px1 (12m)

402-3Px1 (10m)
2R

1R

403-7Px1 (1115m)

4R
405-3Px1 (8m)

3R
404-3Px1 (8m)

K
O

PZS "B"
do RD 406-4Px1 (640m)

CYKY 3Cx2,5 (10m)

903-CYKY 2Ax10 (10m)

903a-CYKY 2Ax10 (10m)

901-AYAY 4x4 (230m)

napájení 75Hz

510-16Px1 (230m)

PZS "B"
do RD

PZS "B"
do RD511-12Px1 (1750m)

902-AYAY 4x6 (1710m)

napájení 75Hz

Š
M

 3
T

do SÚ sever
509(801)-TCEKEE 24Px1 (260+420m)
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